
SABANCI ÜNİVERSİTESİ 
İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ VE İŞ HİJYEN 

ÖLÇÜMÜ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. İşin Konusu:  

Bu teknik şartname Sabancı Üniversitesi bünyesinde yer alan ekipmanların yürürlükteki 6331 Sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu ilgi maddeleri ve bu kapsamda çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince periyodik kontrollerinin yapılması, Sabancı Üniversitesi bünyesinde 

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş Hijyen 

Ölçümlerinin yapılması, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından talep edilen Özel Öğrenci Barınma Yurdu 

Elektrik – Mekanik Tesisat Güvenliği Raporlarının hazırlanması. 

 

2. İşin Kapsamı:  

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanları Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği Sabancı Üniversite’sinde İş ekipmanlarının mevzuatta belirtildiği 

kriterlerde Periyodik Kontrollerinin yapılması, İş Hijyen Ölçümü, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan 

Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak ölçümleridir.  

 

Periyodik kontrol yapılacak iş ekipmanları ve iş hijyen ölçümleri listesi ile elektrik – mekanik tesisat güvenliği 

raporları hazırlanacak yurt binalarının listesi Ek-1 belirtilmiştir. 

 

3. Tanımlar 

3.1.1. İşveren: Sabancı Üniversitesi 

3.1.2. Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı: TÜRKAK tarafından A Tipi Muayene Kuruluşu olarak ve 

İş Hijyen Laboratuvarı olarak Akredite edilmiş Bakanlıkça yetkilendirilmiş firma 

3.1.3. Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümleri: İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 

Yönetmeliği gereği Sabancı Üniversite’sinde İş ekipmanlarının mevzuatta belirtildiği kriterlerde Periyodik 

Kontrollerinin yapılmasını ve İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 

kapsamında yapılacak İş Hijyen Ölçümlerini ifade eder.  

 

4. İşletme Tarafından Sağlanan İmkanlar: 

Yük testleri için ağırlık temini İşveren tarafından sağlanacaktır ve yardımcı personel görevlendirilecektir.  

 

5. İşin Süresi: 

İşe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) aydır. 
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6. Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarın Sorumlulukları: 

6.1.  Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilgili 

maddeleri ve bu kapsamda çıkarılan İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 

gereği Sabancı Üniversite’sinde İş ekipmanlarının mevzuatta belirtildiği kriterlerde Periyodik Kontrollerinin 

yapılmasını ve İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik kapsamında 

yapılacak İş Hijyen Ölçümlerini yapacaktır. 

6.2. Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümleri faaliyetleri Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı 

tarafından görevlendirilen yetkili personel tarafından gerçekleştirilecektir. Muayeneler İşveren’in hizmetini 

aksatmayacak şekilde yapılacaktır. Muayeneler esnasında İşveren tarafından refakatçı görevlendirilecektir.   

6.3. Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümleri faaliyetlerini gerçekleştiren personelin ücretlerine ilişkin her 

türlü vergi, sigorta, özlük hakkı vb. ödemeler Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı tarafından 

zamanında ödenir. Ödemelere ilişkin belgeler İşveren’in istemesi halinde, İşveren’e ibraz edilir. Yıllık kontrol 

faaliyetlerine katılan personele dair değişiklikler 15 gün içerisinde İşveren’e yazılı olarak bildirilir.  

6.4.  Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı Periyodik kontrol ve iş hijyen ölçümü yapmaya yetkili 

ve İlgili Bakanlık tarafından çıkarılan mevzuata uygun yetkili firma olacaktır. 

6.5. Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı, çalışmayı en fazla 1 (bir) ay içerisinde tamamlayacaktır.  

6.6. Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı personeli kaldırma makinaları ve basınçlı kapların 

muayeneleri için makine mühendisi, tahribatsız ve sızdırmazlık muayeneleri için yetkili ve belgeli mühendisler, 

elektriksel ölçümler için elektrik mühendisi olacaktır. Ayrıca bu kişilerin “İş Ekipmanlarının Periyodik 

Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ” kapsamında EKİPNET programına 

kayıtlı olması gerekmektedir.  Bu mühendislerin muayeneler öncesinde yetki belgeleri, eğitim kayıtları ve 

yeterlilikleri ile ilgili dosya İşveren’ e teslim edilecek gerekli çalışma izinleri sonrasında muayeneler 

yapılabilecektir. Sahada çalışma yapan mühendis ile raporu hazırlayan mühendis aynı kişiler olacaktır. 

 

Kaldırma ekipmanları ve basınçlı kapların muayeneleri makine mühendisleri tarafından yapılacak, raporlama 

sahada ölçümü gerçekleştiren mühendis tarafından onaylanacaktır. 

 

Topraklama ve elektrik tesisat kontrolleri yapacak olan personelin Elektrik Mühendisleri Odası’ndan (EMO) 

alınmış olan yetki belgelerine sahip olması gerekir. Raporlama sahada ölçümü gerçekleştiren mühendis 

tarafından yapılacak ve imzalanacaktır. 

 

İş Hijyen ölçümlerini yapacak personel yetkili personel olacaktır. 
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Yangın tesisatı ve havalandırma tesisatı muayeneleri konusunda çalışacak mühendisler Makine Mühendisleri 

Odasından Yangın Tesisatı ve Havalandırma Tesisatı konularında yetki belgesi sahibi olacaktır. 

 

6.7. Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı tam süreli çalışan personeli ile muayeneleri ve ölçümleri 

yapacak ve sözleşme süresi boyunca personel değişimine zorunlu haller dışında gitmeyecektir.  

 

7. Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümlerinin uygulanması: 

  

7.1.  Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümleri mesai saatleri içerisinde ve dışında haftanın her günü 

yapılabilir.  

7.2. Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümleri sonucunda hazırlanacak raporlar işin bitiminden en fazla 15 

(on beş) gün içerisinde İşveren ’e e-imzalı soft copy olarak teslim edilecektir. Elektronik ortamda iletilecek 

raporlar; mekanik ekipmanlar için ayrı ayrı, elektrik panoları için bina bazında dosyalar olarak hazırlanacaktır.   

7.3. Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümlerine gelen personeller İşletmenin alanı içerisinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Mevzuatında belirtilen kurallarına harfiyen uyacak ayrıca kendi iş güvenliği tedbirlerini almakla 

yükümlüdürler. 

7.4.  İşveren’ e ait iş ekipmanlarına yapılacak Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümleri için her türlü teçhizat, 

donanım ve işçilik Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarına aittir.  

7.5.  Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı kullandığı periyodik kontrol yöntemi Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından kabul edilen ve İlgili mevzuatta istenilen kriteri taşımak zorundadır. Kullanılan 

yöntemden ya da kişisel hatalardan dolayı oluşacak her türlü sorumluluk, maddi ve manevi hasar ve zarar 

Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarına aittir. 

7.6. Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı kontrol işlemleri sırasında edindiği bilgilerin gizliliğinin 

korunacağı, Telif ve patent haklarını korunmasını taahhüt eder. 

7.7. Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümlerinin yasal süresinin geçirilmesi durumunda oluşacak idari ve 

mali cezaların sorumluluğu Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarına ait olacaktır. 

7.8. Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümleri yapılan ekipman ve sistemlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı İş Müfettişlerince yapılacak denetimlerde eksikliklerinin tespit edilmesi halinde kontrol 

tekrarlanacak, Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı tarafından bu kontrol için ek ücret talep 

etmeyecektir. 
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7.9. Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümlerine için gerekli test ve ölçüm ekipmanları Muayene Kuruluşu 

ve İş Hijyen Laboratuvarı tarafından karşılanacak ve ekipmanların tamamı kalibrasyonlu olacaktır. Kalibrasyon 

belgeleri istenilmesi durumunda Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı tarafından İşletmeye teslim 

edilecektir. 

7.10. Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümlerine İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları 

Yönetmeliği ve Yönetmelikte belirtilen standartlara uygun yapılacaktır. 

7.11. Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümlerinde tespit edilen eksiklikler İşveren’ e günlük olarak 

bildirilecek, giderilen eksiklikler sonrasında yapılacak ilave kontroller için rapor hazırlanacaktır. Bu ilave 

kontroller için Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı ayrıca ücret talep etmeyecektir.  

7.12.  İş hijyen ölçümlerinde bakanlığın belirlediği ölçüm sürelerine uyulacaktır. 

7.13. Kontroller sonrasında Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı tüm cihazları kapsayacak şekilde 

Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümlerinin yapılıp yapılmadığının ve eksikliklerin neler olduğunun belirtildiği 

bir özet rapor hazırlayacaktır.  

7.14. Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı raporlarında mutlaka TÜRKAK logosu bulunacak ve 

akreditasyon kapsamı dışında faaliyette bulunmayacaktır.  

7.15. Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı’nın teknik veya kalite yöneticileri, İşveren ile her 

muayene periyodu sonrasında toplantı yapacak, muayenelerde tespit edilen bulgular ile ilgili organizasyonlar 

ve süreç hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. 

 

8. Diğer Hususlar 

Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı, bu şartname ile yapılacak iş ve çalışacak personel ile ilgili olarak 

şartnamede akdedilmeyen hususlar Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, Kanun ve Yönetmeliklere göre işlem 

yapılacaktır. Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı, tüm Kanun, Tüzük, Uluslararası standartlar ve 

yönetmeliklerden (SGK, Vergi vb.) sorumlu olup, yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir.  

 

8.1. Basınçlı kapların muayeneleri aşağıdaki test ve ölçümleri kapsayacaktır. Basınçlı kapların hidrostatik 

test öncesi körlemeleri ve su doldurma işlemi gibi ön hazırlıkları İşveren tarafından yapılacaktır. Bu hazırlıklar 

her bir ekipman için ölçüm öncesinde sıra ile yapılacak olup tamamı tek seferde hazır olmayacaktır.  Muayene 

Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı personeli; basınç testi, emniyet ventili, manometre alarm, seviye 

göstergeleri, kompresör bölümü, brülör gibi ekipmanların tamamını İşveren’ in görevlendireceği personel 

gözetiminde eksiksiz bir şekilde standartlarda belirtildiği şekilde muayene edecek ve muayene edilen 
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hususları raporunda ayrıntılı olarak belirtecek. Test sonrası gözetiminde İşveren’ in yardımcı personeline 

ekipmanı hazırlatarak çalışır durumda teslim edecektir. 

 

8.2.  Kaldırma ekipmanları muayeneleri aşağıdaki test ve ölçümleri kapsayacaktır. Kaldırma makinalarının 

dinamik ve statik testleri öncesi test yüklerinin hazırlanması gibi ön hazırlıkları İşveren tarafından yapılacaktır. 

Bu hazırlıklar her bir ekipman için ölçüm öncesinde sıra ile yapılacak olup tamamı tek seferde hazır 

olmayacaktır.   Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı personeli dinamik ve statik testi, aşırı yük svici, 

alarm sistemi, halat ve bağlantıları, hidrolik sistem gibi ekipmanların tamamını eksiksiz bir şekilde 

standartlarda belirtildiği şekilde İşveren’ in görevlendireceği personel gözetiminde muayene edecek ve 

muayene edilen hususları raporunda ayrıntılı olarak belirtecek. Test sonrası gözetiminde İşveren’ in yardımcı 

personeline ekipmanı hazırlatarak çalışır durumda teslim edecektir. 

 

8.3. Elektrik iç tesisat ölçümleri aşağıdaki test ve ölçümleri kapsayacak şekilde olacaktır. 

Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumundan onaylı A tipi Muayene kuruluşu 

olmalı ve aşağıdaki belirtilen teknik ölçüm ve kontrollerde akreditasyon kapsamlarına sahip olmalıdır. 

• Topraklama Ölçümü ve Kontrolü 

• Paratoner (Yıldırımdan Korunma Tesisatı) Ölçümü ve Kontrolü 

• Elektrik Panosu Kontrolü  

• Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümü  

• Elektrik İç Tesisat Kontrol ve Ölçümü  

• Yalıtım Direnci Ölçümü 

• Kaçak Akım Koruma Rölesi Ölçümü 

• Zemin Yalıtım Direnci Ölçümü 

 

Ölçümlerin yerine getirilmesi için gerekecek her türlü ekipman, erişim imkanları vb. elektrik, elektronik ölçüm 

cihazları, sarf malzemeleri ve diğer her türlü malzeme Muayene Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı tarafından 

temin edilerek işyerine getirilecek ve aşağıda belirtilen mevzuata uygun şekilde uygulama 

gerçekleştirilecektir. 

 

MEVZUAT ve STANDARTLAR 

 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
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Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 

TS HD 60364-6 

TS EN 50160  

TS EN 62305 

TS EN 61008-1, TS EN 61009-1 

Elektrik tesisleri topraklamalar yönetmeliğine göre tesisin şebeke tipi belirlenecek ölçüm ve kontroller şebeke 

tipine göre gerçekleştirilecektir.  

 

Panoların gözle / fiziki kontrolleri kapsamında, 

• Kabloların pano ve diğer donanımlara girişin uygunluğu 

• Panoda topraklama iletkeni, Pano Kapak Köprüsü, Toprak Barası, Nötr Barası Kontrolü 

• Elektriksel olmayan tesisatların yaklaşma ve diğer etkilerin kontrolü 

• Bant I ve Bant II Ayrılması, Bant II Yalıtımı Kontrolü 

• Doğrudan dokunma tehlikesine karşı iç kapak veya pleksi koruma kontrolü 

• Şemalar, talimatlar, devre çizimleri ve kısa bilgilerin ve buna uygun etiketlendirilmelerin kontrolü 

• Tehlike işaretleri ve diğer uyarı işaretleri kontrolü 

• Kablo yollarının uygunluğu ve mekanik koruma kontrolü 

• Kablo renk kodları kontrolü  

• Pano yetkili kişilerin erişimi ve uygun kilitleme kontrolü  

• İzolasyon halısı, zemin yalıtım direnci kontrolü 

• Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma, Termal İnceleme 

• Kaçak akım koruma rölesi kontrolü 

Pano Fonksiyon Testleri Kapsamında, 

• Kaçak akım koruma rölesi açma akımı, açma süresi, dokunma gerilimi testleri (x1/2, x1, x5t testleri) 

• Pano ve kablo hat empedansı ölçümleri  

• Süreklilik Ölçümleri  

• Kablo kesitlerinin kontrolleri ve redüksiyon faktörleri belirlenecek 

• Kablo akım taşıma kapasiteleri belirlenip, devre kesici ile uyumlu olup olmadığının kontrolleri  

• L-N ve L-PE kısa devre akım değerleri hesaplanacak ve kesicilerin uygunluk kontrolleri  

• Aşırı akım koruma cihazı kontrolleri  
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• Aşırı gerilim koruma (parafudr) cihaz kontrolleri  

Yüksek gerilim koruma topraklaması ve trafo işletme topraklaması ölçümü, raporlaması gerçekleştirilecektir. 

Panolardan, makine gövdelerinden vs. topraklaması ölçümü, raporlaması gerçekleştirilecektir. 

Termal kamera ile elektrik panolarının, ekipmanların, kablo tavalarının vs. ısıl kontrolleri ve raporlanması 

gerçekleştirilecektir. 

Alçak gerilim iç tesisat denetimleri kapsamında her bir panonun gözle kontrol, fonksiyon testleri, termal 

inceleme raporlaması yapılacaktır. 

Tesis ve işletmelerde elektrik tesisatı kontrol ve uygunluk muayenesi, raporlaması yapılacaktır. 

Yıldırımdan korunma sistem kontrolü ve raporlaması yapılacaktır. 

 

Yukarıda belirtilen çalışmaların yapılması için gerekecek güncel kalibrasyon sertifikalı ölçü cihazları Muayene 

Kuruluşu tarafından temin edilecektir. Aşağıda belirtilen ölçüm cihazları asgari düzeyde muayene kuruluşu 

tarafından temin edilecektir. 

 

• Termal Kamera 

• Topraklama ve Çevrim Empedans Ölçüm Cihazı 

• Süreklilik, İzolasyon, Kaçak Akım Rölesi Testlerini gerçekleştirebilecek Ölçüm Cihazı 

• Pensampermetre  

• Multimetre  

• Hassas Kaçak Akım Ölçüm Cihazı (µA seviyesinde) 

 

Muayene Kuruluşunun yapacağı çalışmalarda, Elektrik iç tesisatı kontrol ve ölçümünü gerçekleştirecek yetkili 

personel, Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı aşağıdaki belirtilen eğitimleri ve yetki belgelerine sahip Elektrik, 

Elektrik- Elektronik veya Elektronik Mühendisi olmalıdır. 

 

• Elektrik İç Tesisleri Denetimi ve Raporlaması Yetkilendirme Belgesi 

• Elektrik 1 kV Altı ve 1 kV Üstü Topraklama Yetkilendirme Belgesi 

• Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Eğitimi 

• Elektrik İç Tesislerinin Denetim ve Raporlama Eğitimi 

• Reaktif Güç Kompanzasyonu ve Harmonikler Eğitimi 
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8.4.  Yangın Tesisatı Kontrolü aşağıdaki test ve ölçümleri kapsayacak şekilde olacaktır. Muayene Kuruluşu 

ve İş Hijyen Laboratuvarı Türk Akreditasyon Kurumundan onaylı A tipi Muayene kuruluşu olmalı ve yangın 

tesisatı periyodik kontrolü, proje kontrolü ve pompa performans testleri konusunda akreditasyon kapsamı 

olmalıdır.  

• Yangın tesisatı genel kontrolü ve projeye uygunluk incelemesi,  

• Taşınabilir yangın söndürücülerinin yerleşim planı, yıllık kontrol ve bakım dosyaları,  

• Yangın dolabı ve yangın hortumlarının genel kontrolleri ve bakım onarım kayıtları,  

• Hidrant genel kontrolleri ve bakım onarım kayıtları,  

• Sprinkler sistem genel kontrolü, bakım onarım kayıtları ve yıllık test raporları, zon girişlerinde test 

vanalarından testleri, alarm vana testleri 

• Pompa dairesi genel kontrolleri, pompaların bakım onarım kayıtları 

Pompa performans testleri kalibrasyonlu ultrasonik debimetre getirilerek yapılacaktır. 

Yangın algılama ve alarm sistemi genel kontrolü, projeye uygunluk incelemesi ve bakım onarım test kayıtları  

incelemesi yapılacaktır. Gerekli kayıtlar kontrol esnasında İşveren tarafından hazır bulundurulacaktır. 

 

8.5. Yurt binaları için GSB tarafından istenen yıllık Elektrik – Mekanik Tesisat Güvenliği Raporları 

hazırlanacaktır 

 

Tüm yurt binaları, Sabancı Üniversitesi Tuzla kampüsü içinde yer almaktadır. Her yurt binası için Ek-2’de 

verilen form ayrı ayrı doldurulacak, ıslak imzalı ve elektronik ortamda işverene teslim edilecektir.  

Yurtlarla ilgili alanlar Ek-1’ de belirtilmiştir. 

 

Yurt binalarında doğalgaz kullanımı, kazan dairesi, su deposu/hidroforu ve yangın deposu/hidroforu 

bulunmamaktadır. Tüm servisler, kampüs genelinde merkezi olarak dağıtılmaktadır. Binalar yangına karşı 

yağmurlama (sprinkler) sistemi, yangın dolapları ve tüpler ile korunmaktadır. 

 

Sadece B8 yurt binasında trafo mahali ve B8-B13 binalarında sıcak su boylerleri bulunmaktadır. 

 

9. Cezai Hükümler 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılacak iş ekipmanlarıyla ilgili denetimler 

sonucunda Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümlerinden dolayı çıkacak her türlü sorumluluk Muayene 



SABANCI ÜNİVERSİTESİ 
İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ VE İŞ HİJYEN 

ÖLÇÜMÜ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarı aittir. Periyodik Kontrol ve İş Hijyen Ölçümlerinin gecikmesi Muayene 

Kuruluşu ve İş Hijyen Laboratuvarından kaynaklanan sebeplerden olursa sorumluluk Muayene Kuruluşu ve 

İş Hijyen Laboratuvarına aittir. 

 

10.  Ekler: 

Ek-1 Periyodik Muayene, İş Hijyen Ölçüm ve Güvenlik Raporu Hazırlanacak Yurtlar Listesi 

Ek-2 GSB Özel Öğrenci Barınma Yurdu Elektrik – Mekanik Tesisat Güvenliği Raporu Formu 

 



Ekipman Miktar Birim Fiyat Tutar

Elektrik Panosu Periyodik Kontrol Hizmeti 1186 Adet 0.00 ₺

Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrol Hizmeti 232 Adet 0.00 ₺

Yıldırımdan Koruma Tesisatı
(Paratoner,Faraday Kafesi) Periyodik Kontrol Hizmeti

29 Adet 0.00 ₺

Sulu Yangın Söndürme Tesisatları
Periyodik Kontrol Hizmeti

1 Grup 0.00 ₺

Makina Güvenlik Periyodik Kontrol Hizmeti 37 Adet 0.00 ₺

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol Hizmeti 21 Adet 0.00 ₺

Endüstriyel Otoklav Periyodik Kontrol Hizmeti 8 Adet 0.00 ₺

İstif Makinası Periyodik Kontrol Hizmeti 4 Adet 0.00 ₺

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Periyodik Kontrol 
Hizmeti

1 Adet 0.00 ₺

Transpalet Periyodik Kontrol Hizmeti 12 Adet 0.00 ₺

Jeneratör Periyodik Kontrol Hizmeti 2 Adet 0.00 ₺

Jeneratör Periyodik Kontrol Hizmeti 5 Adet 0.00 ₺

Vinç Periyodik Kontrol Hizmeti 5 Adet 0.00 ₺

Hareket Engelliler İçin Güç Tahrikli Kaldırma Platformu 
Periyodik Kontrol Hizmeti

6 Adet 0.00 ₺

Caraskal Periyodik Kontrol Hizmeti 8 Adet 0.00 ₺

Kalorifer/Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrol Hizmeti 7 Adet 0.00 ₺

Boyler/Akümülasyon Tankı Periyodik Kontrol Hizmeti 23 Adet 0.00 ₺

Basınçlı Hava Tankı Periyodik Kontrol Hizmeti 8 Adet 0.00 ₺

Kompresör Hava Tankı Periyodik Kontrol Hizmeti 23 Adet 0.00 ₺

Hidrofor/Genleşme Tankı Periyodik Kontrol Hizmeti 58 Adet 0.00 ₺

Atmosferik Depolama Tankı Periyodik Kontrol Hizmeti 7 Adet 0.00 ₺

İş Makinası Periyodik Kontrol Hizmeti (Ekskavatör) 1 Adet 0.00 ₺

Yangın Su Deposu 1 Adet 0.00 ₺

Yurt Güvenlik Formu 20 Adet 0.00 ₺

SABANCI ÜNİVERSİTESİ PERİYODİK MUAYENE ve ORTAM ÖLÇÜMLERİ 
FİYAT TABLOSU



Ortam Gürültü Ölçüm Hizmeti 14 Adet 0.00 ₺

Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçüm Hizmeti 19 Adet 0.00 ₺

Kişisel Maruziyet(El-Kol) Titreşim Ölçüm Hizmeti 3 Adet 0.00 ₺

Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti Ölçüm Hizmeti 3 Adet 0.00 ₺

Kişisel Maruziyet(El-Kol) Titreşim Ölçüm Hizmeti 14 Adet 0.00 ₺

Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti Ölçüm Hizmeti 3 Adet 0.00 ₺

Renk Karşılaştırma ile Gaz Buhar Ölçüm Hizmeti (Anlık 
Gaz)

10 Adet 0.00 ₺

Ortam Aydınlatma Ölçüm Hizmeti 90 Adet 0.00 ₺

Ortam Aydınlatma Ölçüm Hizmeti 87 Adet 0.00 ₺

Elektromanyetik Alan Ölçüm Hizmeti 3 Adet 0.00 ₺

Kaynak Gazı(CO₂-NOx-Ozon) Ölçüm Hizmeti 2 Adet 0.00 ₺

TOPLAM 0.00 ₺



Lokasyon Ekipman Kod Seri No Ad Marka Model Açıklama Departman Birim
Mekan/Ünite/

Bölüm

Altun.Dij.Kampu Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1/Altunizade 161496-002 GENLEŞME TANKI, KULLANMA SUYU HİDROFOR WILO LRS 100/10 100 lt, 10 bar

Altun.Dij.Kampu YANGIN SİSTEMİ (GENEL) YANGIN SİSTEMİ/Altunizade YANGIN SİSTEMİ, Altunizade

Altun.Dij.Kampu Genleşme / Büzüşme Tankı ET-2/Altunizade 174760-002 GENLEŞME TANKI, BAHÇE SULAMA HİDROFOR WILO LRS 50/10 50 lt, 10 bar

Altun.Dij.Kampu Yangın Pompası YP-02/Altunizade IFP-C022038-002 YANGIN POMPASI 2 PATTERSON 4x3x11A SSC E 1514 LPM, 777.1 kPa

Altun.Dij.Kampu Yangın Pompası YP-01/Altunizade IFP-C022038-001 YANGIN POMPASI 1 PATTERSON 4x3x11A SSC E 1514 LPM, 777.1 kPa

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-2-L/B8 14 WL 5854 GENLEŞME TANKI 2, B8 YURT WILO LRS 750 / 10
Sıcak kullanma suyu hattı kapalı genleşme tankı
750 Lt. / 10 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

B8-L-004

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-07-G/CP SEKSİYONEL KAPI 7, CP SOĞUTMA ODASI GİRİŞ OVERHEAD DOOR JST-511
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-068

Kampüs Ağaç İşleme Tezgahı AĞAÇ İŞL.-3/SM 530982717 AĞAÇ KESME ŞERİT TESTERE, SUSAM HAMMER N3800 SUSAM binası ağaç kesme şerit testere
Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi

Kampüs İşleme Merkezi (CNC) CNC-1/MS 202521 İŞLEME MERKEZİ (CNC), MDBF MAZAK Nexus VCN-510-II
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Mazot Tankı MT-2/CP MAZOT TANKI, CP YANGIN POMPASI 1.5 m3
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-061

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-L/AD 16 WL 1574 GENLEŞME TANKI WILO LRS 750 / 10
Eşanjör hattı kapalı genleşme tankı
750 Lt. / 10 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

AD-L-002

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-01-G/PA SEKSİYONEL KAPI 1, PA YÜKLEME ALANI OVERHEAD DOOR
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

PA-G-032A

Kampüs İşleme Merkezi (CNC) CNC-4/MS 760 İŞLEME MERKEZİ (CNC), MDBF KERN Evo
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-3-1/EN 2022-PRE24-0270 SEYYAR KOMPRESÖR, MDBF KULETAŞ 2-1450F30
Basınç:8 bar ,Tank:24 lt.
ME Bölümü

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

Kampüs Boyler CAL-1-G/TK BOYLER, TK KODSAN KBS 800 795 lt, Max. İşletme Basıncı: 8 bar, Güç: 111,1 kW
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

TK-G-001

Kampüs Hava Tankı HT-4-1/EN 172092 BASINÇLI HAVA TANKI, MDBF
100 Lt. /  16,5 bar
Mikrodalga entegre devreleri laboratuarı

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

EN-1-021

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-03-G/CP SEKSİYONEL KAPI 3, CP JENERATÖR DIŞ OVERHEAD DOOR JST-511
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-062

Kampüs Boyler CAL-2-L/UC 30059/1A BOYLER 2, UC RYCROFT MCZE 3500
Thickness: 8.0, Duty:102 kw, Code: BS 853 
İşletme Basıncı: 8 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

UC-L-003

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-L/LI PL12/26305 GENLEŞME TANKI, LI EŞANJÖR HATTI REFLEX 1200-900ST
Eşanjör hattı kapalı genleşme tankı
6 bar, 1200 Lt

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

LI-L-001

Kampüs Boyler CAL-1-L/SB 7517482900231 BOYLER 1, YBF VIESSMAN VITOCELL 100 91 kW, 1000 Lt
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

SB-L-005

Kampüs Torna Tezgahı TORNA-1/MS 8030050 TORNA TEZGAHI, MDBF TRENDS SK SN50
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-5-G/CP 500/2138RC GENLEŞME TANKI 1, CP KIZGIN SU REFLEX BG 5000
Kızgınsu hattı kapalı genleşme tankı
5000 Lt / 10 PN

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-067

Kampüs Transpalet TRNS-2/MS TRANSPALET 2, MACHINE SHOP Netlift KT20
2000 kg
Machine shop

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Ceraskal CER-2/CP 402054 CERASKAL, CP TIGER 6116 6116 Kapasite: 3000 Kg.    (test yükü 1000 Kg.)
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-068

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-01-G/EN SN: 38244689175   H SEKSİYONEL KAPI 1, MDBF YÜKLEME RAMPASI HÖRMANN A460
SN: 38244689175   H  Art. Nr: 636641  230/400  V  
+N  3P  AC  50 Hz   max: 4 kW    IP 55    yıl: 2017

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

EN-G-078

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-2-L/SC 357284-012 GENLEŞME TANKI, SC BOYLER HATTI WILO LRS 750/10 Boyler hattı kapalı genleşme tankı, 750 Lt, 10 Bar
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

SC-L-005

Kampüs Sütunlu Matkap MATKAP-2/CP 21061611039 SÜTUNLU MATKAP, CP Mekanik OPTIMUM B 32 CP Mekanik atölyesi sütunlu matkap
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-058

Kampüs Ceraskal CER-2/NC 17.03806/...okunamadı _CER-2/NC GIS AG 1000 kg.
SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. 
Merkezi

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı NSP-1-G/CP 1968 SOĞUTMA TANKI, CP KIZGIN SU REFLEX V5000
Kızgınsu hattı soğutma tankı
5000 Lt / 10 PN

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-067

Kampüs Jeneratör JN-03/CP ACK00213 JENERATÖR-3 CATERPILLAR SR4B HV
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Elektrik 
İşleri

CP-G-062

Kampüs Ağaç İşleme Tezgahı AĞAÇ İŞL.-6/CP BETA M01 0707 DAİRE TESTERE, CP Marangoz Atölyesi ÖZÇELİK
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mimari ve 
İnşaat İşleri

CP

Kampüs Boyler CAL-1-L/SC 36065/1 BOYLER 1, SC VIESSMAN MCZE 4500
240 Kw,4500 Lt
İşletme Basıncı: 6 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

SC-L-005

ŞİRKET EKİPMANLARI

 Şirketi'nin “\" adlı bu rapor,  () tarafından  günü,  saatinde alınmıştır. 
Rapor Adı ve Tipi : CompanyEquipment / M.P.01
Rapor Id :  

3 
/ 
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Lokasyon Ekipman Kod Seri No Ad Marka Model Açıklama Departman Birim
Mekan/Ünite/

Bölüm

ŞİRKET EKİPMANLARI

Kampüs Boyler CAL-1-G/CP VI5333416 BOYLER, CP VIESSMAN Rudocell 40 kW  , 160 Lt.     tasarım basıncı: 8 bar
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-067

Kampüs Ağaç İşleme Tezgahı AĞAÇ İŞL.-1/CP 3168 DAİRE TESTERE, CP Marangoz Atölyesi FELDER CF 741 S
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mimari ve 
İnşaat İşleri

CP

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-4/CP 20028 SEYYAR KOMPRESÖR, MARANGOZHANE Dalgakıran 215
CP Marangozhane
Basınç:10 bar,Tank:200 Lt.

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-L/UC PL12/2633S GENLEŞME TANKI 1, UC EŞANJÖR HATTI REFLEX 1200-900ST
Eşanjör hattı kapalı genleşme tankı
Volume: 1200 Lt,  Max.Press: 6 bar
İşletme Basıncı: 4 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

UC-L-003

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-G/TK L47700469 GENLEŞME TANKI, TK EŞANJÖR HATTI VAREM
Eşanjör hattı kapalı genleşme tankı
200 Lt, 10 bar
İşletme Basıncı: 4 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

TK-G-001

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-2-G/WTP 100289 SEYYAR KOMPRESÖR 2, ARITMA TESİSİ FELIX 20040728 Basınç: 10 bar 50 lt.
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

WTP-G-009

Kampüs Transpalet TRNS-1/AS TRANSPALET GALILEE DF-BXL 2500 Kg.
Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi

SAM

Kampüs Ağaç İşleme Tezgahı AĞAÇ İŞL.-2/CP 1578 ŞERİT TESTERE, CP Marangoz Atölyesi FELDER FB 710
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mimari ve 
İnşaat İşleri

CP

Kampüs Boyler CAL-7-T/D2 BOYLER 7, D2 VIESSMAN
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

D2-T-001

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-4-L/NC
GENLEŞME TANKI 1, SUNUM GÜNEŞ ENERJİ 
SİSTEMİ

WILO LRS 2000/10
Güneş enerji sistemi hattı kapalı genleşme tankı2000 
Lt,10 Bar Mebran:EPDM/BUTYLİşletme Basıncı: 6 
bar

SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-L-005

Kampüs Giyotin Makas GİYOTİN-1/MS 39.26.302.IKZ-279 GİYOTİN, MDBF SAY-MAK SRGM-H 1560
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-01-G/UC SEKSİYONEL KAPI 1, UC YÜKLEME ALANI HÖRMANN SPU F42 Product no: 61032   yıl: 2016
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

UC-G-112

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-1-G/WTP 10301 SEYYAR KOMPRESÖR 1, ARITMA TESİSİ GALILEE TA  2024 Basınç: 8 bar 24 lt.
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

WTP-G-009

Kampüs Boyler CAL-1-L/B13 30134723/1 BOYLER1,B13 MIT MIT2001 95 kW,2000 Lt. 10bar. *10/+90 ◦C
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

B13

Kampüs Garaj Vinci LİFT-2/CP CM1206004/100 GARAJ VİNCİ, CP Netlift NL-A 028 3000 Kg.
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-068

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-01-P/LC SEKSİYONEL KAPI 1, LC ÇATI MEKANİK ODA OVERHEAD DOOR JST-511
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

LC-P-001

Kampüs Ağaç İşleme Tezgahı AĞAÇ İŞL.-3/CP 25.10.001.22 BANTLAMA, CP Marangoz Atölyesi FELDER G 220
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mimari ve 
İnşaat İşleri

CP

Kampüs Soğuk Metal Testere TESTERE-1/SM 00078316 METAL KESME MAKİNASI, SUSAM MAKITA SUSAM binası demir kesme daire testere
Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi

Kampüs İstif Makinesi LİFT-1/OUT 1152-31 İSTİF MAKİNESİ, ATIK SAHASI Netlift MS-10-16 1000 Kg.
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

OUT

Kampüs Boyler CAL-5-T/D2 30059/2 BOYLER 5, D2 RYCROFT MCZE 7500 233 Kw/8000 Lt./8.8 bar
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

D2-T-001

Kampüs İşleme Merkezi (CNC) CNC-6/MS FS3153001 İŞLEME MERKEZİ (CNC), MDBF
FALCON MACHINE 
TOOLS

Smart - B818 III
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Transpalet TRNS-2/EN TRANSPALET, MDBF ASTOR CATAL 2500 kg
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-L/B13 86920051562 GENLEŞME TANKI WENTA WE 200 200 Lt. , 10 bar
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

Kampüs Engelli Asansörü ENG.ASANSÖR-1/FHH 23128 MERDİVEN ENGELLİ ASANSÖRÜ, H LOJMAN VIMEC V64 H blok merdiven engelli asansörü
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Elektrik 
İşleri

FHH

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-G/WTP
GENLEŞME TANKI 1, ARITMA TESİSİ HİDROFOR 
HATTI

ZİLMET
Hidrofor hattı kapalı genleşme tankı
300 Lt, 16 Bar
İşletme Basıncı: 10 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

WTP-G-009

Kampüs Yangın Pompası P-DFR-1-G/CP 509104 DİZEL YANGIN POMPASI, CP PEERLESS 6AEF12
Q: 95L/s, n: 2800 rpm, h: 950 Kpa MOTOR: 
Modification no: PL-4927-99 Serial: 03Z/7073, n: 
2800 rpm, 270HP

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-061

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-3-L/NC GENLEŞME TANKI, SUNUM ISITMA HATTI WILO LRS 1500/10
Isıtma hattı kapalı genleşme tankı
1500 Lt,10 Bar
Mebran:EPDM/BUTYL

SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-L-005

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-2-G/CP 164333100001 GENLEŞME TANKI 2, CP SOĞUTMA HATTI REFLEX Reflex VG
CP Soğutma hattı kapalı genleşme tankı, 3000 Lt / 6 
bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-068

Kampüs Ceraskal CER-6/NC 11127 CERASKAL, SUNUM LİFTURK HS2T 2000 kg. (test yükü 1000 Kg)
SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-G-152

Kampüs Yangın Pompası P-FR-1-G/CP 509818 ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI, CP PEERLESS 6AEF12
Q: 95L/s (1500 GPM), n: 2950 rpm, 950 Kpa (140 
PSI)

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-061

Kampüs Boyler CAL-2-L/SC 36065 / 1 BOYLER 2, SC VIESSMAN MCZE 4500
240 Kw,4500 Lt
İşletme Basıncı: 6 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

SC-L-005

Kampüs Sütunlu Matkap MATKAP-1/MS 11342 SÜTUNLU MATKAP TEZGAHI, MDBF HELTOS VS32B-CE1
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

 Şirketi'nin “\" adlı bu rapor,  () tarafından  günü,  saatinde alınmıştır. 
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ŞİRKET EKİPMANLARI

Kampüs Hava Tankı HT-2-L/EN 519 BASINÇLI HAVA TANKI, MDBF EKOMAK Basınç:8 bar,Tank:500 lt.
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

EN-L-077

Kampüs Transpalet TRNS-1-G/UC TRANSPALET, YEMEKHANE Netlift AS.T-EKO2.5T 2500 Kg.
Hizmetler Grup 
Yöneticiliği

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-2-L/EN okunamadı _COMP-2-L/EN AIR COMPRESSOR TD-2050 50 lt. , 8 bar
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

Endüstri 
Mühendisliği

EN-L-002

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-2/CP
Hava Tankı Seri No: 002 
Komp.Seri No:820908497C

SEYYAR KOMPRESÖR, CP BLACK&DECKER CP100/2 Basınç:10 bar,Tank:100 Lt.
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-068

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-1-G/EN 2016080324 SEYYAR KOMPRESÖR, MDBF ASTOR FL50
Basınç:8 bar , Tank:50 lt.
Katı hal malz. Arşt. Laboratuarı

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

EN-G-062

Kampüs Boyler CAL-4-L/SB 7517482900229 BOYLER 4, YBF VIESSMAN VİTOCEL 100 91 kW, 1000 Lt
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

SB-L-005

Kampüs Sapan Halat S-1/MS 1116141928 SAPAN HALAT HEDEF HALAT FED6MU20004000
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-L/B8 05F0521 GENLEŞME TANKI 1, B8 YURT REFLEX
REFLEXOMAT 
RG

Eşanjör hattı kapalı genleşme tankı
1000 Lt. / 16 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

B8-L-004

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-2-1/LI 2022-PRE50-0187 SEYYAR KOMPRESÖR, MARANGOZHANE KULETAŞ 2-1450F50 Bilgi Merkezi Co-Space, CP Basınç:6 bar,Tank:12 Lt. Collaboration Space
Collaboration 
Space

Kampüs Vinç VİNÇ-1-G/EN KWH14087312 VİNÇ, MDBF MAX EXTRA HSB-800 400/800 Kg.
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

EN-G-043

Kampüs Boyler CAL-2-T/D2 30059/2 BOYLER 2, D2 RYCROFT MCZE 7500 233 Kw/8000 Lt./8.8 bar
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

D2-T-001

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-2-L/NC GENLEŞME TANKI 1, SUNUM SOĞUTMA HATTI WILO LRS 750/10
Soğutma hattı kapalı genleşme tankı
750 Lt, 10 Bar 
Mebran:EPDM/BUTYL

SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-L-005

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-01-G/SC SEKSİYONEL KAPI 1, SC SALON OVERHEAD DOOR MANUEL
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

SC-G-077

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-01-G/CP SEKSİYONEL KAPI 1, CP YÜKLEME RAMPASI OVERHEAD DOOR JST-511
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-030

Kampüs Transpalet TRNS-2-G/UC okunamadı TRANSPALET, YEMEKHANE BSN 2500 kg
Hizmetler Grup 
Yöneticiliği

Kampüs Otoklav OTOKLAV-4-2/EN 33718110058 OTOKLAV 4, MDBF HIRAYAMA HRG-140
chambercapacıty:0.1526m³
Max.pressure: 0.26 Mpa
Laboratuar yıkama odası

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

EN-2-074

Kampüs Ağaç İşleme Tezgahı AĞAÇ İŞL.-1/SM AĞAÇ KESME DAİRE TESTERE, SUSAM SAWSTOP SUSAM binası ağaç kesme daire testeresi
Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-08-G/CP SEKSİYONEL KAPI 8, CP SU DEPOLARI GİRİŞ OVERHEAD DOOR JST-511
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-069

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-L/SC W/RG150/3663 GENLEŞME TANKI, SC EŞANJÖR HATTI REFLEX
REFLEXOMAT 
RG

Eşanjör hattı kapalı genleşme tankı
1500 Lt, 6 Bar
İşletme Basıncı: 4 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

SC-L-005

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-L/D2 200/1947  RC GENLEŞME TANKI, D2 EŞANJÖR HATTI REFLEX 2000 MAT
Eşanjör hattı kapalı genleşme tankı
Volume : 2000 Lt, Max: 6 bar
İşletme Basıncı: 4 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

D2-L-005

Kampüs Kazan B-4-G/CP 187099045 KIZGIN SU KAZANI 4 VIESSMAN Turbomat RN-HW
Type:19034/16, S.N.187099045
22350 Lt / 155 °C / 8 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-067

Kampüs Jeneratör JN-02/CP ACK00220 JENERATÖR-2 CATERPILLAR SR4B HV
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Elektrik 
İşleri

CP-G-062

Kampüs Engelli Asansörü ENG.ASANSÖR-1/PA 7274380683898 ENGELLİ ASANSÖRÜ, SGM VIMEC S08 SGM sahne engelli asansörü
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Elektrik 
İşleri

PA-G-003

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-5-L/NC GENLEŞME TANKI 2, SUNUM SOĞUTMA HATTI WILO LRS 750/10
Soğutma hattı kapalı genleşme tankı
750 Lt,10 Bar
Mebran:EPDM/BUTYL

SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-L-005

Kampüs Boyler CAL-2-L/SB 7517482900230 BOYLER 2, YBF VIESSMAN VITOCELL 100 91 kW, 1000 Lt
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

SB-L-005

Kampüs Engelli Asansörü ENG.ASANSÖR-1/SB 2025660037994 ENGELLİ ASANSÖRÜ, YBF VIMEC S08 YBF Amfi sahne engelli asansörü
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Elektrik 
İşleri

SB-G-071

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-2/AS 2767 SEYYAR KOMPRESÖR YİĞİTSAN
Komp: Y-175 - 100 
Tank:   Y175KTM

Tank:100 Lt./Basınç:8 bar
Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi

SAM

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-05-G/CP SEKSİYONEL KAPI 5, CP KAZAN DAİRESİ GİRİŞ OVERHEAD DOOR JST-511
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-067

Kampüs Sapan Halat S-2/MS 1116141928 SAPAN HALAT HEDEF HALAT FED6MU20004000
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs İşleme Merkezi (CNC) CNC-5/MS NL151DB0008 TORNA TEZGAHI (CNC), MDBF MORISEIKI NL1500
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Transpalet TRNS-1/NC 11041147 - 7 / 018 TRANSPALET, SUNUM Netlift 2000 kg
SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-G-128

Kampüs Taşlama Tezgahı TAŞLAMA-1/CP 204000343 TEZGAH TİPİ TAŞLAMA, CP Elektrik SKIL 370W CP Elektrik atölyesi tezgah tipi taşlama
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Elektrik 
İşleri

CP-G-049

 Şirketi'nin “\" adlı bu rapor,  () tarafından  günü,  saatinde alınmıştır. 
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Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-03-G/PA SEKSİYONEL KAPI 3, PA KÜÇÜK DEPO OVERHEAD DOOR
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

PA-G-026

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-G/SA F19100181
GENLEŞME TANKI, SANAT ATÖLYESİ SOĞUTMA 
HATTI

MASDAF TM-200
Soğutma hattı kapalı genleşme tankı
200 Lt, 10 Bar
İşletme Basıncı: 6 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

SAM

Kampüs Boyler CAL-6-T/D2 BOYLER 6, D2 VIESSMAN
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

D2-T-001

Kampüs Vinç VİNÇ-1-1/EN VİNÇ, MDBF MEKATRONİK ASTOR AS.PA0500
250 / 500 Kg.
Mekatronik araştırma laboratuarı

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

EN-1-093

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-1/NC 13 WL 5970
GENLEŞME TANKI, SUNUM LAB.ISI GERİ 
KAZANIM

WILO LRS 50/10
Laboratuvar ısı geri kazanım devresi kapalı 
genleşme tankı
50Lt,10 Bar 

SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-1-101D

Kampüs İstif Makinesi LİFT-1/NC C1303249 İSTİF MAKİNESİ, SUNUM Netlift NL-MS-20-16 2000 kg. (test yükü 1000 Kg)
SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-G-128

Kampüs Zımpara Tezgahı ZIMPARA-1/SM 2012070042 ZIMPARA TEZGAHI, SUSAM OPTI BMS150 SUSAM binası zımparalama tezgahı
Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-3-L/UC D3/5422 GENLEŞME TANKI, UC BOYLER HATTI REFLEX 300 D
Boyler hattı kapalı genleşme tankı
Volume: 300 Lt,  Max.Press:10 bar, Precharge 
Pres:4 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

UC-L-003

Kampüs Boyler CAL-1-L/B8 38006/1 BOYLER 1, B8 YURT RYCROFT CZE
240 kW, 5000 Lt , 6.6 bar
İşletme Basıncı: 6 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

B8-L-004

Kampüs Boyler CAL-2-L/B13 30134723/2 BOYLER 2 MIT MIT2001 95kW , 2000 Lt. max.10 bar. -10/+90 ◦C
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

B13

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-6-G/CP 500/2137R GENLEŞME TANKI 2, CP KIZGIN SU REFLEX BG 5000
Kızgınsu hattı kapalı genleşme tankı
5000 Lt / 10 PN

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-067

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-2-G/WTP F16090447
GENLEŞME TANKI 2, ARITMA TESİSİ HİDROFOR 
HATTI

DAF TR200
Hidrofor hattı kapalı genleşme tankı
200 Lt,15 Bar
İşletme Basıncı: 10 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

WTP-G-009

Kampüs Kazan B-1-G/CP 187099043 KIZGIN SU KAZANI 1 VIESSMAN Turbomat RN-HW
Type:19034/12, S.N.187099043
14000 Lt / 155 °C / 8 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-067

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-3/AS
Tank Seri No:40820 
Komp.Seri No:28LC541

SEYYAR KOMPRESÖR ABAC C200X
Hava tankı CEStandart:CE0060
Hava tankı basıncı:11 bar
Komp. basıncı: 8 bar /  200Lt.

Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi

SAM

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-L/LC PL8/8979S GENLEŞME TANKI, LC EŞANJÖR HATTI REFLEX G800-450ST
Eşanjör hattı kapalı genleşme tankı
Volume: 800 Lt,Max: 6bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

LC-L-003

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-01-G/MS DRT11-0142A SEKSİYONEL KAPI 1, MACHINE SHOP SİBER
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Hava Tankı T-COMP-1-L/NC 206902 HAVA TANKI, KOMPRESÖR LOHENNER
Dikey silindirik kompresör hava tankı
1000 Lt, 11 Bar

SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-L-005

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-02-G/SC SEKSİYONEL KAPI 2, SC DEPO OVERHEAD DOOR MANUEL
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

SC-G-026

Kampüs Ceraskal CER-5/NC 11124 CERASKAL, SUNUM LİFTURK HS2T 2000 kg. (test yükü 1000 Kg)
SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-G-152

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-1-L/EN 2017  11 SEYYAR KOMPRESÖR, MDBF KULETAŞ OTS7503-100
Basınç:8 bar , Tank:70 lt.
Endüstriyel kontrol laboratuar

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

EN-L-002

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-L/EN 8002077 GENLEŞME TANKI, MDBF EŞANJÖR HATTI STANDART NEX DİK
Eşanjör hattı kapalı genleşme tankı
Tank CE Standart: CE1015 1000 Lt. / 10 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

EN-L-077

Kampüs Boyler CAL-1-T/D2 30059/2 BOYLER 1, D2 RYCROFT MCZE 7500 233 Kw/8000 Lt./8.8 bar
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

D2-T-001

Kampüs Otoklav OTOKLAV-1-1/D2 OTOKLAV-1-1/D2 SILVER MED ST-4800-K Demirbaş No: 550012581-0
Hizmetler Grup 
Yöneticiliği

Hizmetler - Sağlık 
Hizmetleri

D2-2

Kampüs Vakum Tankı T-VAC-1-L/NC 90538 HAVA TANKI, VAKUM POMPASI LOHENNER AD-2000
500 Lt, 5 Bar
Test basıncı:7.5 bar
İşletme basıncı:-1/5

SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-L-005

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-3-G/WTP 20200600532 kompresör MyTOL D047FL-50 50 Lt. , 8 bar
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

WTP

Kampüs Boyler CAL-4-T/D2 30059/2 BOYLER 4, D2 RYCROFT MCZE 7500 233 Kw/8000 Lt./8.8 bar
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

D2-T-001

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-02-G/CP 67218 SEKSİYONEL KAPI 2, CP KORİDOR GİRİŞ HÖRMANN SPU F42 Product no: 67218    yıl: 2016
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-059

Kampüs Engelli Asansörü ENG.ASANSÖR-1/EN 3549799680709 ENGELLİ ASANSÖRÜ, MDBF VIMEC S08 MDBF Amfi sahne engelli asansörü
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Elektrik 
İşleri

EN-G-077

Kampüs Soğuk Metal Testere TESTERE-1/MS 2018_641287 SOĞUK METAL TESTERE, MDBF CUTERAL Par 280
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Taşlama Tezgahı TAŞLAMA-2/CP 711000866 TEZGAH TİPİ TAŞLAMA, CP Mekanik BOSCH GBG 60-20 CP Mekanik atölyesi tezgah tipi taşlama
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-058

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-3-G/CP PL12/2602S GENLEŞME TANKI, CP EŞANJÖR HATTI REFLEX 1200-900ST
CP Eşanjör hattı kapalı genleşme tankı
1200 Lt. / 6 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-067

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-1-1/EN 2018  05 SEYYAR KOMPRESÖR, MDBF KULETAŞ OTS550-6
Basınç:8 bar , Tank:9 lt.
Mekatronik araştırma laboratuarı

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

EN-1-095

 Şirketi'nin “\" adlı bu rapor,  () tarafından  günü,  saatinde alınmıştır. 
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Kampüs Sütunlu Matkap MATKAP-1/SM SÜTUNLU MATKAP, SUSAM CRAFT M25TP SUSAM binası sütunlu matkap
Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi

Kampüs Mazot Tankı MT-3/CP MAZOT TANKI, CP JENERATÖRLER 5 m3
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-082

Kampüs Vinç VİNÇ-1/PA KWH13007355/_ _ VİNÇ, GÖSTERİ MERKEZİ MAX EXTRA HGS-B 250 250 / 125 Kg. (test yükü: 100 Kg.
Sabancı Gösteri 
Merkezi

PA-G-028

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-2-L/B13 86920051619 GENLEŞME TANKI WENTA WE 200 200 Lt. , 10 bar
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

Kampüs Boyler CAL-2-L/B8 38006/1 BOYLER 2, B8 YURT RYCROFT CZE
240 kW, 5000 Lt , 6.6 bar
İşletme Basıncı: 6 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

B8-L-004

Kampüs Taşlama Tezgahı TAŞLAMA-3/CP TEZGAH TİPİ TAŞLAMA, CP Marangoz Atölyesi BOSCH GSM 200
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mimari ve 
İnşaat İşleri

CP

Kampüs Hava Tankı HT-3-1/EN 101 BASINÇLI HAVA TANKI, MDBF EKOMAK
Basınç:8 bar,Tank:100 lt.
Mikroelektronik mikrosistemler araştırma geliştirme

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

EN-1-054

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-1/CP
Hava Tankı Seri No:002 
Komp.Seri No: 820908581C

SEYYAR KOMPRESÖR, CP BLACK&DECKER CP100/2 Basınç:10 bar,Tank:100 Lt.
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-068

Kampüs Lazer İşleme LAZER-1/MS FP601222885 LAZER İŞLEME TEZGAHI, MDBF LASERAL FP-60
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

Kampüs Soğuk Metal Testere TESTERE-2/CP 703000067 DAİRE TESTERE, CP Mekanik Atölye BOSCH GCD 12 JL CP Mekanik atölyesi tezgah tipi daire testere
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP

Kampüs Boyler CAL-1-L/UC 30059/1 BOYLER 1, UC RYCROFT MCZE 3500
Thickness: 8.0, Duty:102 kw, Code: BS 853 
İşletme Basıncı: 8 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

UC-L-003

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-9-G/CP 13 WL 5936 GENLEŞME TANKI, CP YANGIN HATTI WILO LRS 100 / 10
Yangın hattı kapalı genleşme tankı
100 Lt. / 16 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-061

Kampüs Mazot Tankı MT-4/OUT MAZOT TANKI, PEYZAJ SAVEL SM-C-03-2T 3 m3, çift bölmeli (mazot + benzin)
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

OUT

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-4-G/CP 196543-008 GENLEŞME TANKI, CP BOYLER HATTI WILO LRS100/10
CP boyler hattı kapalı genleşme tankı
19 Lt. / PN 10

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-067

Kampüs Otoklav OTOKLAV-3-2/EN 3664 OTOKLAV 3, MDBF PIRIR CLAVE PS  MIB  C40
capacıty:40Lt.                 Max.pressure: 2.5 PS
Laboratuar yıkama odası

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

EN-2-074

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-2-1/EN SEYYAR KOMPRESÖR, MDBF KULETAŞ VX-3007
Basınç:8 bar ,Tank:100 lt.
Mikrosistem laboratuarı

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

EN-1-114

Kampüs Ceraskal CER-1-1/EN EM25   32236 00 CERASKAL, MDBF MEKATRONİK 1093 GIS AG EM25/-N Mekatronik araştırma laboratuarı
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

EN-1-093

Kampüs Transpalet TRNS-1/MS 2651147 TRANSPALET 1, MACHINE SHOP TECHLIFT
2500 kg
Machine shop

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Sütunlu Matkap MATKAP-2/SM SÜTUNLU MATKAP, SUSAM CRAFT M32 SUSAM binası sütunlu matkap
Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-03-G/SC SEKSİYONEL KAPI 3, SC OVERHEAD DOOR JST-511
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

SC-G-026

Kampüs Ağaç İşleme Tezgahı AĞAÇ İŞL.-4/SM 530982717 AĞAÇ KESME ŞERİT TESTERE, SUSAM PRO-MAX SUSAM binası ağaç kesme şerit testere
Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-8-G/CP 500/2135R GENLEŞME TANKI 4, CP KIZGIN SU REFLEX BG 5000
Kızgınsu hattı kapalı genleşme tankı
5000 Lt / 10 PN

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-067

Kampüs İşleme Merkezi (CNC) CNC-2/MS 12430012913 İŞLEME MERKEZİ (CNC), MDBF DMGMORI
DMU 75 
monoBLOCK

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-10-G/CP 14WL 2963 GENLEŞME TANKI, CP HİDROFOR HATTI WILO LRS 500/16 1 1/4 500 Lt / 16 PN
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-069

Kampüs Su Deposu T-1,2,3,4-G/CP ANA SU DEPOLARI, CP BİNASI
SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-069

Kampüs Hava Tankı COMP-1-G/MS 11 CE 166 BASINÇLI HAVA TANKI, MACHINE SHOP EKOMAK Dikey silindirik
Tasarım kodu: EN 286-1
1000 Lt./ 10 bar
Machine shop

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-009

Kampüs Vinç VİNÇ-1/MS VİNÇ 1, MACHINE SHOP KA  82  C
1000 kg, 4 eksenli
Machine shop

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Sütunlu Matkap MATKAP-1/CP 208003409 SÜTUN MATKAP, CP Elektrik BOSCH PBD40 CP Otomasyon atölyesi sütun matkap
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Otomasyon 
İşleri

CP-G-049

Kampüs Freze Tezgahı FREZE-1/MS 657835 FREZE TEZGAHI, MDBF FNK FNK2
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-01-G/NC SEKSİYONEL KAPI 1, SUNUM YÜKLEME ALANI HÖRMANN DEC02
Sipariş No:0298230 Ölçü:3430x3000  123kg  
Motor:S14

SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-G-171

Kampüs İşleme Merkezi (CNC) CNC-3/MS NTX20JH0003 İŞLEME MERKEZİ (CNC), MDBF MORISEIKI
NTX2000/1500SZ
M

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-7-G/CP 500/2136R GENLEŞME TANKI 3, CP KIZGIN SU REFLEX BG 5000
Kızgınsu hattı kapalı genleşme tankı
5000 Lt / 10 PN

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-067
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Kampüs Soğuk Metal Testere TESTERE-1/CP 3601M12300 METAL KESME MAKİNASI, CP Marangoz Atölyesi BOSCH GTA 2600
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mimari ve 
İnşaat İşleri

CP

Kampüs Ağaç İşleme Tezgahı AĞAÇ İŞL.-4/CP 40.08.294.17 DELİK AÇMA, CP Marangoz Atölyesi FELDER FD 250
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mimari ve 
İnşaat İşleri

CP

Kampüs Transpalet TRNS-1/EN S01909-C1706179 TRANSPALET, MDBF Netlift NL-MS 10-30 1000 kg
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-3-L/EN 2020070044 _COMP-3-L/EN POWER YS 1100X2 100 lt. , 8 bar
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

Endüstri 
Mühendisliği

EN-L-002

Kampüs Transpalet TRNS-1/CP TRANSPALET 1, CP DEPO POWER-BAR 2000 Kg.
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-059

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-1-1/LI 2017  05 SEYYAR KOMPRESÖR, CO-SPACE KULETAŞ OTS1100-50 Basınç: 1-8 Bar/115 psi   Tank:  40lt Collaboration Space
Collaboration 
Space

LI-1-002

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-02-G/PA SEKSİYONEL KAPI 2, PA BÜYÜK DEPO OVERHEAD DOOR
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

PA-G-032

Kampüs Mazot Tankı MT-1/CP MAZOT TANKI, CP KAZANLAR ISISAN 200 m3
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-060

Kampüs Ağaç İşleme Tezgahı AĞAÇ İŞL.-7/CP AHŞAP KESME MAKİNASI, CP Marangoz Atölyesi MAKITA CH 1040
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mimari ve 
İnşaat İşleri

CP

Kampüs Transpalet TRNS-2/CP TRANSPALET 2, CP DEPO POWER-BAR 2500 Kg.
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-059

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-T/D2 D6/4188 GENLEŞME TANKI, D2 BOYLER HATTI REFLEX 600 D
Boyler hattı kapalı genleşme tankı
600 Lt, 10 Bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

D2-T-001

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-04-G/CP SEKSİYONEL KAPI 4, CP JENERATÖR İÇ OVERHEAD DOOR JST-511
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-062

Kampüs YANGIN SİSTEMİ (GENEL) YANGIN SİSTEMİ/Kampüs YANGIN SİSTEMİ/Kampüs
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

Kampüs Boyler CAL-3-L/B8 38006/1 BOYLER 3, B8 YURT RYCROFT CZE
240 kW, 5000 Lt , 6.6 bar
İşletme Basıncı: 6 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

B8-L-004

Kampüs Hidrolik Pres HİD.PRES-1/MS HİDROLİK PRES, MDBF
KARDEŞLER 
MAKİNE

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-L/SB W/ST160/2791 GENLEŞME TANKI, YBF EŞANJÖR HATTI REFLEX ST
Eşanjör hattı kapalı genleşme tankı
1600 Lt ,6 Bar
İşletme Basıncı: 4 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

SB-L-005

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-6/CP 909027 SEYYAR KOMPRESÖR, CP KOMSAN T-252
CP Mekanik Atölye
Basınç:15 bar,Tank:100 Lt.

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

Kampüs Kazan B-3-G/CP 187099046 KIZGIN SU KAZANI 3 VIESSMAN Turbomat RN-HW
Type:19034/16, S.N.187099046
22350 Lt / 155 °C / 8 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-067

Kampüs Hava Tankı HT-1-L/EN 205 BASINÇLI HAVA TANKI, MDBF SEM CİHAZI EKOMAK Basınç:8 bar,Tank:200 lt. EN-L-022

Kampüs Ceraskal CER-4/NC 11121 CERASKAL, SUNUM LİFTURK HS2T 2000 kg. (test yükü 1000 Kg)
SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-G-152

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-G/CP 164357900005 GENLEŞME TANKI 1, CP SOĞUTMA HATTI REFLEX Reflex VF
CP Soğutma hattı kapalı genleşme tankı, 3000 Lt / 6 
bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-068

Kampüs İstif Makinesi LİFT-1/CP 3349-807 İSTİF MAKİNESİ, CP DEPO Netlift MS-10-16 1000 Kg.
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-059

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-6-L/NC
GENLEŞME TANKI 2, SUNUM GÜNEŞ ENERJİ 
SİSTEMİ

SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-L-005

Kampüs Hızlı PVC Kapı SEK-02-G/UC 0410-01003920010101 HIZLI PVC KAPI 2, UC YEMEKHANE İÇİ HÖRMANN V 5030 SEL Yemekhane girişi PVC Hızlı Kapı
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

UC-G-112

Kampüs Ağaç İşleme Tezgahı AĞAÇ İŞL.-8/CP DİKEY DELME MATKAP, CP Marangoz Atölyesi TİRYAKİ
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mimari ve 
İnşaat İşleri

CP

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-02-G/MS DRT11-0142A SEKSİYONEL KAPI 2, MACHINE SHOP SİBER
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

MR-G-004

Kampüs Jeneratör JN-01/CP ACK00219 JENERATÖR-1 CATERPILLAR SR4B HV
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Elektrik 
İşleri

CP-G-062

Kampüs Ceraskal CER-1/NC CERASKAL, SUNUM MAX EXTRA HSZ 2000 kg. (test yükü 1000 Kg)
SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-G-128

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-2-L/UC 13 WL 5846 GENLEŞME TANKI 2, UC EŞANJÖR HATTI WILO LRS 500/10
Eşanjör hattı kapalı genleşme tankı
500 Lt, 10 bar
İşletme Basıncı: 4 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

UC-L-003

Kampüs Kazan B-2-G/CP 187099044 KIZGIN SU KAZANI 2 VIESSMAN Turbomat RN-HW
Type:19034/16, S.N.187099044
22350 Lt / 155 °C / 8 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-067

Kampüs Otoklav OTOKLAV-1-G/NC 30411021096 OTOKLAV 1, SUNUM HIRAYAMA HV-85 L
Volume:98,8Lt.             Max.pressure:1.96 bar   
İşletme basıncı: 1.3 bar

SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-G-122

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-L/PA W/G150/3256 GENLEŞME TANKI, PA EŞANJÖR HATTI REFLEX G 1500
Eşanjör hattı kapalı genleşme tankı
1500 Lt, 6 Bar
İşletme Basıncı: 4 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

PA-L-002
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Kampüs Otoklav OTOKLAV-2-G/NC 30418052002 OTOKLAV 2, SUNUM HIRAYAMA HV-85 L
Volume:98,8Lt.             
Max.pressure:1.96 bar   
İşletme basıncı: 1.3 bar

SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-G-122

Kampüs Boyler CAL-3-T/D2 30059/2 BOYLER 3, D2 RYCROFT MCZE 7500 233 Kw/8000 Lt./8.8 bar
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

D2-T-001

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-2-G/SA F19120041
GENLEŞME TANKI, SANAT ATÖLYESİ ISITMA 
HATTI

MASDAF TM-110
Isıtma hattı kapalı genleşme tankı
110 Lt, 10 Bar
İşletme Basıncı: 6 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

SAM

Kampüs Seyyar Kompresör COMP-1/AS 20110501 SEYYAR KOMPRESÖR MAX EXTRA
CBM-50 
D047FL50

Tank CE standart: CE0029
Tank:50 Lt./Basınç:8 bar

Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi

SAM

Kampüs Otoklav OTOKLAV-2-2/EN OTOKLAV 2, MDBF PIRIR CLAVE Laboratuar yıkama odası
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

EN-2-074

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1-L/AS 06 11 01073 GENLEŞME TANKI WILO LRS 750 / 10
Eşanjör hattı kapalı genleşme tankı
750 Lt. / 10 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

AS-L-006

Kampüs Ağaç İşleme Tezgahı AĞAÇ İŞL.-2/SM AĞAÇ KESME DAİRE TESTERE, SUSAM MAKITA LH1201FL SUSAM binası ağaç kesme daire testeresi
Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-2-G/TK D10.8/8918 GENLEŞME TANKI, TK BOYLER HATTI REFLEX 80 DIT5
Boyler hattı kapalı genleşme tankı80 Lt, 10 
barİşletme Basıncı: 6 bar

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

TK-G-001

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-2-L/SB D1-4/2406 GENLEŞME TANKI, YBF BOYLER HATTI REFLEX 400 DIT 5
Boyler hattı kapalı genleşme tankı
400 Lt, PN 10

Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

SB-L-005

Kampüs Boyler CAL-3-L/SB BOYLER 3, YBF KODSAN KBS 1000 980 lt, Max. İşletme Basıncı: 8 bar, 120,3 kW
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

SB-L-005

Kampüs Genleşme / Büzüşme Tankı ET-2-1/NC 11L040860122
GENLEŞME TANKI, SUNUM TEMİZ ODA ISI GERİ 
KAZANIM

REFLEX NG
Temiz oda ısı geri kazanım devresi kapalı genleşme 
tankı100 Lt, 6 Barİşletme Basıncı: 4 bar

SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-1-101D

Kampüs Seksiyonel Kapı SEK-06-G/CP SEKSİYONEL KAPI 6, CP PANO ODASI GİRİŞ OVERHEAD DOOR JST-511
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mekanik 
İşler

CP-G-064

Kampüs Otoklav OTOKLAV-1-2/EN 20386435 OTOKLAV 1, MDBF HIRAYAMA HV-110
Chamber capacity: 0.1230m³
Max.pressure: 0.255 Mpa
Laboratuvar yıkama odası

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

EN-2-074

Kampüs Ağaç İşleme Tezgahı AĞAÇ İŞL.-5/CP PALET ZIMPARA, CP Marangoz Atölyesi MELKOÇ
Satın Alma ve 
Operasyon

SAO - Mimari ve 
İnşaat İşleri

CP

Kampüs Ceraskal CER-3/NC 11097 CERASKAL, SUNUM LİFTURK HS2T 2000 kg. (test yükü 1000 Kg)
SU Nanoteknoloji 
Araş. / Uyg. Merkezi

NC-G-152

Karaköy Hava Tankı COMP-01/Karaköy SEYYAR KOMPRESÖR 1 MyTOL DO47FL-50L 50 Lt, 8 bar
Karaköy İletişim 
Merkezi

GS Karaköy

Karaköy Hava Tankı COMP-02/Karaköy SEYYAR KOMPRESÖR 2, ATÖLYE
ZHEJANG 
SHENYUAN

SC1050 50 Lt, 7 bar
Karaköy İletişim 
Merkezi

GS Karaköy

Karaköy Mazot Tankı MT-1/Karaköy JENERATÖR YAKIT TANKI 4 m3, Jeneratör için kullanılan mazotlu yakıt tankı
Karaköy İletişim 
Merkezi

GS Karaköy

Karaköy Yangın Pompası YP-02/Karaköy 97-0440-02 YANGIN JOKEY POMPASI KSB WKL 32/5 Q:5 m3/h, H:80 m, FanØ: 110mm, n:2900 d/d, 4 kW
Karaköy İletişim 
Merkezi

GS Karaköy

Karaköy Genleşme / Büzüşme Tankı ET-02/Karaköy E200VLM16 06050 GENLEŞME TANKI, HİDROFOR EAGLE EEV 200 VLM 200 lt, 16 bar
Karaköy İletişim 
Merkezi

GS Karaköy

Karaköy Kazan KAZAN-1/Karaköy 21361 ISITMA KAZANI DE DIETRICH GT 306 128-167 kW, 4 bar
Karaköy İletişim 
Merkezi

GS Karaköy

Karaköy Engelli Asansörü ENG.ASANSÖR-1/Karaköy ENGELLİ ASANSÖRÜ, Karaköy
HANDICARE 
STAIRLIFTS B.V.

5. kattan 6. kata Engelli elektrikli asansör ile ulaşım 
için

Karaköy İletişim 
Merkezi

GS Karaköy

Karaköy Yangın Pompası YP-01/Karaköy 97-0440-01 YANGIN POMPASI KSB BETA 65-250
Q:114 m3/h, H:80 m, FanØ: 255 mm, n:2900 d/d, 37 
kW

Karaköy İletişim 
Merkezi

GS Karaköy

Karaköy Genleşme / Büzüşme Tankı ET-03/Karaköy H.P. 770 GENLEŞME TANKI, YANGIN HİDROFORU VAREM 100 lt, 16 bar
Karaköy İletişim 
Merkezi

GS Karaköy

Karaköy YANGIN SİSTEMİ (GENEL) YANGIN SİSTEMİ/Karaköy YANGIN SİSTEMİ, Karaköy
Karaköy İletişim 
Merkezi

GS Karaköy

Karaköy Genleşme / Büzüşme Tankı ET-01/Karaköy GENLEŞME TANKI, KAZAN WATES 300 lt, 10 bar
Karaköy İletişim 
Merkezi

GS Karaköy

Müze Jeneratör JN-2/Müze 2016131209 JENERATÖR, SEED AKSA TWD1645GE 770 KVA
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Mazot Tankı MT-1/Müze JENERATÖR YAKIT TANKI 650 LİTRE
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Kazan KAZAN-2/Müze 5622046 SICAK SU KAZANI, ESKİ BUDERUS LOGANO GE515 241-295 KW
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Jeneratör JN-1/Müze 30077 JENERATÖR, KÖŞK KOMATSU EGS 850-3 800 KVA
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Seyyar Kompresör COMP-3/Müze WCF601064 SEYYAR KOMPRESÖR, GALERİ-1 PRE-ACTION ATLAS COPCO LFX0 GALERİ-1 PRE-ACTION
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi
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Müze Genleşme / Büzüşme Tankı ET-1/Müze 4086210 GENLEŞME TANKI, SİCİMOĞLU YALISI WATES NEX DİK 10 BAR 100 LİTRE
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Mazot Tankı MT-2/Müze DİZEL YANGIN POMPASI YAKIT TANKI 500 LİTRE
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Yangın Pompası YP-2/Müze 50072430U DİZEL YANGIN POMPASI PATTERSON 4x3x11A SSC 500 GPM, 135 psi
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Manlift YSİP-1/Müze CE1113968 MAKASLI PLATFORM HAULOTTE
CTSEAUX/COMP
ACT 8

350 KG
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Genleşme / Büzüşme Tankı ET-10/Müze GENLEŞME TANKI, ISITMA KOLLEKTÖRÜ KÜÇÜK WATES NEX DİK 10 BAR 100 LİTRE
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Taşlama Tezgahı TAŞLAMA-1/Müze 1019-BJ2010 TEZGAH TİPİ TAŞLAMA, TEKNİK ODA Scheppach BG 150 TEKNİK ODA
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Genleşme / Büzüşme Tankı ET-2/Müze E1201271 GENLEŞME TANKI, THE SEED DAF NEX DİK 6 BAR 60 LİTRE
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Seyyar Kompresör COMP-2/Müze 321107312C SEYYAR KOMPRESÖR, KAZAN DAİRESİ BLACK&DECKER 321107312C KAZAN DAİRESİ SERBEST KULLANIM
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Genleşme / Büzüşme Tankı ET-4/Müze 13788217 GENLEŞME TANKI, BAHÇE SULAMA NEMA NEX DİK 10 BAR 500 LİTRE
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Genleşme / Büzüşme Tankı ET-3/Müze F17071687 GENLEŞME TANKI, ARTEZYEN KUYUSU DAF NEX DİK 10 BAR 110 LİTRE
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Genleşme / Büzüşme Tankı ET-6/Müze GENLEŞME TANKI, SOĞUTMA-1 DAF NEX DİK 10 BAR 500 LİTRE
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Genleşme / Büzüşme Tankı ET-7/Müze GENLEŞME TANKI, SOĞUTMA-2 WATES NEX DİK 10 BAR 500 LİTRE
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Boyler BOYLER-1/Müze BOYLER BUDERUS NEX DİK 2000 lt
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Genleşme / Büzüşme Tankı ET-5/Müze GENLEŞME TANKI, KULLANIM SUYU DEPO WATES NEX DİK 10 BAR 500 LİTRE
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Seyyar Kompresör COMP-4/Müze 310595 SEYYAR KOMPRESÖR, GALERİ-2 PRE-ACTION BLACK&DECKER BXCM0031E GALERİ-2 PRE-ACTION
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Genleşme / Büzüşme Tankı ET-9/Müze GENLEŞME TANKI, ISITMA KOLLEKTÖRÜ BÜYÜK NEMA NEX DİK 10 BAR 500 LİTRE
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Yangın Pompası YP-1/Müze 567461 ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI STERLING 118 m3/h, 13,5 bar
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Transpalet TRNS-1/Müze 1070228 TRANSPALET-1 Netlift B10.16 1000 KG
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Genleşme / Büzüşme Tankı ET-8/Müze GENLEŞME TANKI, ISITMA KOLLEKTÖRÜ-ORTA WATES NEX DİK 10 BAR 300 LİTRE
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Seyyar Kompresör COMP-1/Müze 292271 SEYYAR KOMPRESÖR, KÖŞK PRE-ACTION BLACK&DECKER BXCM0031E KÖŞK PRE-ACTION
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Transpalet TRNS-2/Müze 90464 TRANSPALET-2 NETMAK KT20H 2000 KG
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Kazan KAZAN-1/Müze 5622044 SICAK SU KAZANI, YENİ BUDERUS LOGANO GE515 241-295 KW
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze Engelli Asansörü ENG.ASANSÖR-1/Müze ENGELLİ ASANSÖRÜ, Müze RATE
Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Müze YANGIN SİSTEMİ (GENEL) YANGIN SİSTEMİ/Müze YANGIN SİSTEMİ, Müze
YANGIN SİSTEMİ-Köşk-Galeriler-Msa-Yönetim Ofis-
The Seed-Sicimoğlu Yalısı

Sabancı Üniv. Sakıp 
Sabancı Müzesi

Kampüs İstif Makinesi LİFT-3/CP 721302023908 ELEKTRİKLİ İSTİF MAKİNESİ, CP PAFTAR ES1646
Satın Alma ve 
Operasyon

Kampüs Hidrolik Ekskavatör EKSKAVATOR-1/CP WNCWE0801A00005891 HİDROLİK EKSKAVATÖR, CP WACKER NEUSON 803
Satın Alma ve 
Operasyon

 Şirketi'nin “\" adlı bu rapor,  () tarafından  günü,  saatinde alınmıştır. 
Rapor Adı ve Tipi : CompanyEquipment / M.P.01
Rapor Id :  
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LOKASYON BİNA KODU BİNA İSMİ KAT MAHAL NO AÇIKLAMA PANO ADI / KOD

İÇ TESİSAT KONTROL, 
TOPRAKLAMA 

ÖLÇÜMÜ 
(PANO GÖZ SAYISI)

TOPRAKLAMA 
ÖLÇÜMÜ

Kampüs SU-AD Rektörlük L SU-AD-L-015 Asansör Mak. Odası EOP1 1

Kampüs SU-AD Rektörlük L SU-AD-L-015 Asansör Mak. Odası EOP2 1

Kampüs SU-AD Rektörlük L SU-AD-L-018 Elektrik Odası LLN1 1

Kampüs SU-AD Rektörlük L SU-AD-L-018 Elektrik Odası LLND 1

Kampüs SU-AD Rektörlük L SU-AD-L-018 Elektrik Odası LLU1 1

Kampüs SU-AD Rektörlük L SU-AD-L-018 Elektrik Odası LPN1 1

Kampüs SU-AD Rektörlük L SU-AD-L-018 Elektrik Odası LPND1 1

Kampüs SU-AD Rektörlük L SU-AD-L-018 Elektrik Odası LPND2 1

Kampüs SU-AD Rektörlük L SU-AD-L-018 Elektrik Odası LPU1 1

Kampüs SU-AD Rektörlük L SU-AD-L-018 Elektrik Odası LUPSDL 1

Kampüs SU-AD Rektörlük L SU-AD-L-018 Elektrik Odası UPSDP 1

Kampüs SU-AD Rektörlük L SU-AD-L-002 AD-MCC1 6

Kampüs SU-AD Rektörlük G SU-AD-G-052 Elektrik Odası GLN1 1

Kampüs SU-AD Rektörlük G SU-AD-G-052 Elektrik Odası GLU1 1

Kampüs SU-AD Rektörlük G SU-AD-G-052 Elektrik Odası GPN1 1

Kampüs SU-AD Rektörlük G SU-AD-G-052 Elektrik Odası GPU1 1

Kampüs SU-AD Rektörlük G SU-AD-G-069 Elektrik Odası GLN2 1

Kampüs SU-AD Rektörlük G SU-AD-G-069 Elektrik Odası GLU2 1

Kampüs SU-AD Rektörlük G SU-AD-G-069 Elektrik Odası GPN2 1

Kampüs SU-AD Rektörlük G SU-AD-G-069 Elektrik Odası GPU2 1

Kampüs SU-AD Rektörlük 1 SU-AD-1-043 Elk Odası/SCR 1LN1 1

Kampüs SU-AD Rektörlük 1 SU-AD-1-043 Elk Odası/SCR 1LU1 1

Kampüs SU-AD Rektörlük 1 SU-AD-1-043 Elk Odası/SCR 1PN1 1

Kampüs SU-AD Rektörlük 1 SU-AD-1-043 Elk Odası/SCR 1PU1 1

Kampüs SU-AD Rektörlük 1 SU-AD-1-059 Elektrik Odası 1LN2 1

Kampüs SU-AD Rektörlük 1 SU-AD-1-059 Elektrik Odası 1LU2 1

Kampüs SU-AD Rektörlük 1 SU-AD-1-059 Elektrik Odası 1PN2 1

Kampüs SU-AD Rektörlük 1 SU-AD-1-059 Elektrik Odası 1PU2 1

Kampüs SU-AS SSBF L SU-AS-L-006 AS-MCC1 4

Kampüs SU-AS SSBF L Trafo Mahali AS-MDPA

Kampüs SU-AS SSBF L Trafo Mahali AS-MDPB

Kampüs SU-AS SSBF L Trafo Mahali AS-SDP-E1 1

Kampüs SU-AS SSBF L Trafo Mahali AS-KOMP-A 400 kVAr 2

Kampüs SU-AS SSBF L Trafo Mahali AS-KOMP-B 400 kVAr 2

Kampüs SU-AS SSBF L SU-AS-L-001 Trafo Mahali LLN1 1

Kampüs SU-AS SSBF L SU-AS-L-001 Trafo Mahali LLOL 1

Kampüs SU-AS SSBF L SU-AS-L-001 Trafo Mahali LLU1 1

Kampüs SU-AS SSBF L SU-AS-L-001 Trafo Mahali LPN1 1

Kampüs SU-AS SSBF L SU-AS-L-003 Ups Odası PUPS 1

Kampüs SU-AS SSBF L SU-AS-L-003 Ups Odası LUPSDL 2

Kampüs SU-AS SSBF L SU-AS-L-003 Ups Odası LUPSDP 1

Kampüs SU-AS SSBF L SU-AS-L-004 Asansör Mak. Odası EOP 1

Kampüs SU-AS SSBF L BCR LPU1 1

Kampüs SU-AS SSBF G KORİDOR Elektrik Odası GPLN5 1

Kampüs SU-AS SSBF G KORİDOR Elektrik Odası GPU5 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-023A Elektrik Odası GLN4 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-023A Elektrik Odası GLU4 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-023A Elektrik Odası GPN4 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-023A Elektrik Odası GPU4 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-011 Elektrik Odası GLN1 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-011 Elektrik Odası GLU1 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-011 Elektrik Odası GPN1 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-011 Elektrik Odası GPU1 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-032 Elektrik Odası GLN3 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-032 Elektrik Odası GLU3 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-032 Elektrik Odası GPN3 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-032 Elektrik Odası GPU3 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-051 Elektrik Odası GLN2 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-051 Elektrik Odası GLU2 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-051 Elektrik Odası GPN2 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-051 Elektrik Odası GPU2 1

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-064 Elektrik Odası GPLN5

Kampüs SU-AS SSBF G SU-AS-G-064 Elektrik Odası GPU5

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-072 Elektrik Odası 1LN3 1

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-072 Elektrik Odası 1LU3 1

PERİYODİK MUAYENE LİSTESİ (ELEKTRİK)
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Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-072 Elektrik Odası 1PN3 1

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-072 Elektrik Odası 1PU3 1

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-083 Elektrik Odası 1LN2 1

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-083 Elektrik Odası 1LU2 1

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-083 Elektrik Odası 1PN2 1

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-083 Elektrik Odası 1PU2 1

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-005 Elektrik Odası 1LN1 1

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-005 Elektrik Odası 1LU1 1

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-005 Elektrik Odası 1PN1 1

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-005 Elektrik Odası 1PU1 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-1-006 Elektrik Odası 1NSPN 1

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-070 Elektrik Odası 1LN4 1

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-070 Elektrik Odası 1LU4 1

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-070 Elektrik Odası 1PN4 1

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-070 Elektrik Odası 1PU4 1

Kampüs SU-AS SSBF 1 SU-AS-1-076-78 Labarotuvar 1NSPN 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-045 Elektrik Odası 2LN4 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-045 Elektrik Odası 2LU4 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-045 Elektrik Odası 2PN4 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-045 Elektrik Odası 2PU4 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-010 Elektrik Odası 2LN1 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-010 Elektrik Odası 2LU1 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-010 Elektrik Odası 2PN1 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-010 Elektrik Odası 2PU1 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-100 Elektrik Odası 2LN3 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-100 Elektrik Odası 2LU3 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-100 Elektrik Odası 2PN3 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-100 Elektrik Odası 2PU3 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-150A Elektrik Odası 2LN2 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-150A Elektrik Odası 2LU2 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-150A Elektrik Odası 2PN2 1

Kampüs SU-AS SSBF 2 SU-AS-2-150A Elektrik Odası 2PU2 1

Kampüs SU-AS SSBF P SU-AS-P-001 AS-MCC2 3

Kampüs SU-AS SSBF P SU-AS-P-002 AS-MCC3 2

Kampüs SU-AS SSBF P SU-AS-P-003 AS-MCC4 2

Kampüs SU-AT AMFİTİYATRO G A006  Sol Elektrik Odası AT-ADP 1

Kampüs SU-AT AMFİTİYATRO G A006  Sol Elektrik Odası ROCP-2 1

Kampüs SU-AT AMFİTİYATRO G Tribün Oturma Alanı Tribün Priz 1

Kampüs SU-AT AMFİTİYATRO G Reci Odası ROCP-1 1

Kampüs SU-AT AMFİTİYATRO G Reci Odası Reci Odası DP 1

Kampüs SU-AT AMFİTİYATRO G B08 Tesisat Odası Tali Dağıtım Panosu 1

Kampüs SU-AT AMFİTİYATRO G DA01 Soyunma Odası Aydınlatma+Priz 1

Kampüs SU-AT AMFİTİYATRO G DA01 Soyunma Odası Önü Priz Panosu 2 1

Kampüs SU-AT AMFİTİYATRO G DA02 Soyunma Odası Aydınlatma+Priz 1

Kampüs SU-AT AMFİTİYATRO G DA02 Soyunma Odası Önü Priz Panosu1 1

Kampüs SU-CP Central Plant P SU-CP-P-001 CP-MCC1 2

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-067 CP-MCC2 11

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-068 CP-MCC3 9

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-069 CP-MCC4 2

Kampüs SU-CP Central Plant G Trafo Mahali CP-MDPA

Kampüs SU-CP Central Plant G Trafo Mahali CP-MDPB

Kampüs SU-CP Central Plant G Trafo Mahali CP-KOMP-A 1000 kVAr 3

Kampüs SU-CP Central Plant G Trafo Mahali CP-KOMP-B 1000 kVAr 3

Kampüs SU-CP Central Plant G Trafo Mahali CP-KOMP-CH 1000 kVAr 3

Kampüs SU-CP Central Plant G Trafo Mahali AG-Chiller-MDP 3

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-064 Trafo Mahali GPN4 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-064 Trafo Mahali GLN2 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-064 Trafo Mahali GLND1 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-064 Trafo Mahali GPLU2 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-064 Trafo Mahali GPN2 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-064 Trafo Mahali GPND1 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-064 Trafo Mahali GPU2 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-015 Elektrik Odası GLN1 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-015 Elektrik Odası GLU1 1
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Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-015 Elektrik Odası GPN1 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-015 Elektrik Odası GPU1 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-076 Telekom Odası GPU4 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-076 Telekom Odası GLU4 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-076 Telekom Odası GPU5 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-076 Telekom Odası GPU6 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-077 Ups Odası GLN3 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-077 Ups Odası GLU3 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-077 Ups Odası GPN3 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-077 Ups Odası GUPSDL 1

Kampüs SU-CP Central Plant G SU-CP-G-077 Ups Odası GUPSDP 1

Kampüs SU-D2 D2 P SU-D2-P-001 D2-MCCN2 3

Kampüs SU-D2 D2 L SU-D2-L-002 D2-MCC1 3

Kampüs SU-D2 DC L SU-D2-L-002 Asansör Mak. Odası EOP 1

Kampüs SU-D2 D2 L SU-D2-L-003 Trafo Mahali LLN1 1

Kampüs SU-D2 D2 L SU-D2-L-003 Trafo Mahali LLU1 1

Kampüs SU-D2 D2 L SU-D2-L-003 Trafo Mahali LPN1 1

Kampüs SU-D2 D2 L SU-D2-L-003 Trafo Mahali LLPND 1

Kampüs SU-D2 D2 L SU-D2-L-003 Trafo Mahali LLND 1

Kampüs SU-D2 D2 L SU-D2-L-003 Trafo Mahali B10-B11 MDP 1

Kampüs SU-D2 D2 L SU-D2-L-003 Trafo Mahali CMDP 1

Kampüs SU-D2 D2 L SU-D2-L-004 Ups Odası GUPSDP 1

Kampüs SU-D2 D2 L SU-D2-L-004 Ups Odası UDP 1

Kampüs SU-D2 D2 L SU-D2-L-004 Ups Odası UMDP 2

Kampüs SU-D2 D2 G SU-DC-G-013 DC-MCC1 1

Kampüs SU-D2 D2 L Trafo Mahali D2-MDPA

Kampüs SU-D2 D2 L Trafo Mahali D2-MDPB

Kampüs SU-D2 D2 L Trafo Mahali D2-MDPC

Kampüs SU-D2 D2 L Trafo Mahali D2-MDPD

Kampüs SU-D2 D2 L Trafo Mahali D2-KOMP-A 800 kVAr 3

Kampüs SU-D2 D2 L Trafo Mahali D2-KOMP-B 800 kVAr 3

Kampüs SU-D2 D2 L Trafo Mahali D2-KOMP-C 800 kVAr 3

Kampüs SU-D2 D2 L Trafo Mahali D2-KOMP-D 800 kVAr 3

Kampüs SU-D2 D2 G SU-D2-G-009 Elk Odası/SCR GLN1 1

Kampüs SU-D2 D2 G SU-D2-G-009 Elk Odası/SCR GLU1 1

Kampüs SU-D2 D2 G SU-D2-G-009 Elk Odası/SCR GPN1 1

Kampüs SU-D2 D2 G SU-D2-G-009 Elk Odası/SCR GPU1 1

Kampüs SU-D2 D2 1 SU-D2-1-021 Elk Odası/SCR 1LN1 1

Kampüs SU-D2 D2 1 SU-D2-1-021 Elk Odası/SCR 1LU1 1

Kampüs SU-D2 D2 1 SU-D2-1-021 Elk Odası/SCR 1PN1 1

Kampüs SU-D2 D2 1 SU-D2-1-021 Elk Odası/SCR 1PU1 1

Kampüs SU-D2 D2 2 SU-D2-2-035 Elk Odası/SCR 2LN1 1

Kampüs SU-D2 D2 2 SU-D2-2-035 Elk Odası/SCR 2LU1 1

Kampüs SU-D2 D2 2 SU-D2-2-035 Elk Odası/SCR 2PU1 1

Kampüs SU-D2 D2 2 SU-D2-2-035 Elk Odası/SCR 2PN1 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-077 EN-MCC1 6

Kampüs SU-EN MDBF P SU-EN-P-001 EN-MCC2 4

Kampüs SU-EN MDBF P SU-EN-P-002 EN-MCC3 4

Kampüs SU-EN MDBF L Trafo Mahali EN-MDPA

Kampüs SU-EN MDBF L Trafo Mahali EN-MDPB

Kampüs SU-EN MDBF L Trafo Mahali EN-KOMP-A 500 kVAr 2

Kampüs SU-EN MDBF L Trafo Mahali EN-KOMP-B 500 kVAr 2

Kampüs SU-EN MDBF L Trafo Mahali PANO-EN-İLAVE-MDP 1

Kampüs SU-EN MDBF L Trafo Mahali EN-MDP-A1 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-059 SCR LPU5 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-007 Elektrik Odası LLN1 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-007 Elektrik Odası LLU1 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-007 Elektrik Odası LPN1 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-007 Elektrik Odası LPU1 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-036A Elektrik Odası LLN4 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-036A Elektrik Odası LLU4 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-036A Elektrik Odası LPN4 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-036A Elektrik Odası LPU4 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-060 Elektrik Odası LLN3 1

11
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Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-060 Elektrik Odası LLU3 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-060 Elektrik Odası LPN3 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-060 Elektrik Odası LPU3 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-010A Labarotuvar LPN10

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-001 Labarotuvar LPN9

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-001 Labarotuvar LPU1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-002 Labarotuvar LPU9

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-002 Labarotuvar LPN9

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-003 Labarotuvar LPU7

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-021 Labarotuvar LPU6

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-021 Labarotuvar LPN5

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-022 Labarotuvar LPU8

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-080 Ups Odası GUPSDL 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-080 Ups Odası GUPSDP 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-080 Ups Odası UMDP 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-083 Elektrik Odası LLN2 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-083 Elektrik Odası LLU2 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-083 Elektrik Odası LPN2 1

Kampüs SU-EN MDBF L SU-EN-L-083 Elektrik Odası LPU2 1

Kampüs SU-EN MDBF L Asansör Mak. Odası EN-1PN6 1

Kampüs SU-EN MDBF L Asansör Mak. Odası EN-A2 1

Kampüs SU-EN MDBF L Asansör Mak. Odası EOP1 1

Kampüs SU-EN MDBF L Asansör Mak. Odası EOP2 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-006 Elektrik Odası GLN1 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-006 Elektrik Odası GLU1 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-006 Elektrik Odası GPN1 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-006 Elektrik Odası GPU1 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-033A Elektrik Odası GLN4 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-033A Elektrik Odası GLU4 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-040 Elektrik Odası GLN3 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-040 Elektrik Odası GLU3 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-040 Elektrik Odası GPN3 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-040 Elektrik Odası GPN4 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-040 Elektrik Odası GPU3 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-040 Elektrik Odası GPU4 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-063A Elektrik Odası GLN2 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-063A Elektrik Odası GLU2 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-063A Elektrik Odası GPN2 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-063A Elektrik Odası GPU2 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-049 Labarotuvar GPN11, GPU11 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-050 Labarotuvar GPN10, GPU10 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-055 Labarotuvar GPNU2.2 1

Kampüs SU-EN MDBF G SU-EN-G-059 Labarotuvar GPNU2.1 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-049A Elektrik Odası 1PN4 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-049A Elektrik Odası 1PU4 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-010 Elektrik Odası 1LN1 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-010 Elektrik Odası 1LU1 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-010 Elektrik Odası 1PN1 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-010 Elektrik Odası 1PU1 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-036A Elektrik Odası 1LN4 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-036A Elektrik Odası 1LU4 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-079 Elektrik Odası 1LN3 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-079 Elektrik Odası 1LU3 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-079 Elektrik Odası 1PN3 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-079 Elektrik Odası 1PU3 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-112A Elektrik Odası 1LN2 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-112A Elektrik Odası 1LU2 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-112B Elektrik Odası 1PN2 1

Kampüs SU-EN MDBF 1 SU-EN-1-112B Elektrik Odası 1PU2 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-005 Elektrik Odası 2LN1 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-005 Elektrik Odası 2LU1 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-005 Elektrik Odası 2PN1 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-005 Elektrik Odası 2PU1 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-043A Elektrik Odası 2PN4 1
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Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-043A Elektrik Odası 2PU4 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-051A Elektrik Odası 2LN4 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-051A Elektrik Odası 2LU4 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-070 Elektrik Odası 2LN3 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-070 Elektrik Odası 2LU3 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-070 Elektrik Odası 2PN3 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-070 Elektrik Odası 2PNU6 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-070 Elektrik Odası 2PU3 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-099A Elektrik Odası 2PN2 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-099 Elektrik Odası 2PNU7 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-099 Elektrik Odası 2UDP 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-099 Elektrik Odası 2MDP 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-099A Elektrik Odası 2PU2 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-099B Elektrik Odası 2LN2 1

Kampüs SU-EN MDBF 2 SU-EN-2-099B Elektrik Odası 2LU2 1

Kampüs SU-FHA FH A Blok G G013 Elektrik Odası FHN-3 1

Kampüs SU-FHA FH A Blok G G013 Elektrik Odası MDP-3 1

Kampüs SU-FHA FH A Blok G G013 Elektrik Odası UPS-3 1

Kampüs SU-FHA FH A Blok G G039 Elektrik Odası FHN-4 1

Kampüs SU-FHA FH A Blok G G039 Elektrik Odası MDP-4 1

Kampüs SU-FHA FH A Blok G G039 Elektrik Odası UPS-4 1

Kampüs SU-FHA FH A Blok G G064 Elektrik Odası FHN-2 1

Kampüs SU-FHA FH A Blok G G064 Elektrik Odası MDP-2 1

Kampüs SU-FHA FH A Blok G G064 Elektrik Odası UPS-2 1

Kampüs SU-FHA FH A Blok G G088 Elektrik Odası FHN-1 1

Kampüs SU-FHA FH A Blok G G088 Elektrik Odası MDP-1 1

Kampüs SU-FHA FH A Blok G G088 Elektrik Odası UPS-1 1

Kampüs SU-FHB FH B Blok G G013 Elektrik Odası FH2-1 1

Kampüs SU-FHB FH B Blok G G013 Elektrik Odası MDP-1 1

Kampüs SU-FHB FH B Blok G G013 Elektrik Odası UPS-1 1

Kampüs SU-FHB FH B Blok G G039 Elektrik Odası FHS-2 1

Kampüs SU-FHB FH B Blok G G039 Elektrik Odası MDP-2 1

Kampüs SU-FHB FH B Blok G G039 Elektrik Odası UPS-2 1

Kampüs SU-FHB FH B Blok G G064 Elektrik Odası FHS-3 1

Kampüs SU-FHB FH B Blok G G064 Elektrik Odası MDP-3 1

Kampüs SU-FHB FH B Blok G G064 Elektrik Odası UPS-3 1

Kampüs SU-FHB FH B Blok G G088 Elektrik Odası FHS-4 1

Kampüs SU-FHB FH B Blok G G088 Elektrik Odası MDP-4 1

Kampüs SU-FHB FH B Blok G G088 Elektrik Odası UPS-4 1

Kampüs SU-FHC FH C Blok G G014 Elektrik Odası FHY-2 1

Kampüs SU-FHC FH C Blok G G014 Elektrik Odası MDP-2 1

Kampüs SU-FHC FH C Blok G G014 Elektrik Odası UPS-2 1

Kampüs SU-FHC FH C Blok G G039 Elektrik Odası FHY-1 1

Kampüs SU-FHC FH C Blok G G039 Elektrik Odası MDP-1 1

Kampüs SU-FHC FH C Blok G G039 Elektrik Odası UPS-1 1

Kampüs SU-FHC FH C Blok G G064 Elektrik Odası FHY-3 1

Kampüs SU-FHC FH C Blok G G064 Elektrik Odası MDP-3 1

Kampüs SU-FHC FH C Blok G G064 Elektrik Odası UPS-3 1

Kampüs SU-FHC FH C Blok G G089 Elektrik Odası FHY-4 1

Kampüs SU-FHC FH C Blok G G089 Elektrik Odası MDP-4 1

Kampüs SU-FHC FH C Blok G G089 Elektrik Odası UPS-4 1

Kampüs SU-FHD FH D Blok G SU-FHD-G-014 Elektrik Odası D-GLPN1 1

Kampüs SU-FHD FH D Blok L SU-FHD-L-010 Elektrik Odası D-LLPN2 1

Kampüs SU-FHD FH D Blok L SU-FHD-L-010 Elektrik Odası D-MDP2 2

Kampüs SU-FHD FH D Blok L SU-FHD-L-010 Elektrik Odası LLOL 1

Kampüs SU-FHE FH E Blok L SU-FHE-L-002 Elektrik Odası E-LLPN1 1

Kampüs SU-FHE FH E Blok L SU-FHE-L-002 Elektrik Odası E-MDP1 2

Kampüs SU-FHE FH E Blok L SU-FHE-L-010 Elektrik Odası E-LLPN2 1

Kampüs SU-FHE FH E Blok L SU-FHE-L-010 Elektrik Odası E-MDP2 2

Kampüs SU-FHF FH F Blok L SU-F-L-008 F-MCC1 4

Kampüs SU-FHF FH F Blok 1 1.Kat Şaft F-1PLN1 1

Kampüs SU-FHF FH F Blok 1 1.Kat Şaft F-1PLN2 1

Kampüs SU-FHF FH F Blok 2 2.Kat Şaft F-2PLN1 1

Kampüs SU-FHF FH F Blok 2 2.Kat Şaft F-2PLN2 1



LOKASYON BİNA KODU BİNA İSMİ KAT MAHAL NO AÇIKLAMA PANO ADI / KOD

İÇ TESİSAT KONTROL, 
TOPRAKLAMA 

ÖLÇÜMÜ 
(PANO GÖZ SAYISI)

TOPRAKLAMA 
ÖLÇÜMÜ

PERİYODİK MUAYENE LİSTESİ (ELEKTRİK)

Kampüs SU-FHF FH F Blok 3 3.Kat Şaft F-3PLN1 1

Kampüs SU-FHF FH F Blok 3 3.Kat Şaft F-3PLN2 1

Kampüs SU-FHF FH F Blok L SU-FHF-L-004 Çamaşırhane F-LPLN2 1

Kampüs SU-FHF FH F Blok L SU-FHF-L-008 Elektrik Odası F-LPLN1 1

Kampüs SU-FHF FH F Blok L SU-FHF-L-008 Elektrik Odası F-MDP 2

Kampüs SU-FHF FH F Blok L SU-FHF-L-008 Elektrik Odası F-UDP 1

Kampüs SU-FHG FH G Blok L SU-G-L-008 G-MCC1 4

Kampüs SU-FHG FH G Blok 2 2.Kat Şaft G-2PLN1 1

Kampüs SU-FHG FH G Blok 2 2.Kat Şaft G-2PLN2 1

Kampüs SU-FHG FH G Blok 3 3.Kat Şaft G-3PLN1 1

Kampüs SU-FHG FH G Blok 3 3.Kat Şaft G-3PLN2 1

Kampüs SU-FHG FH G Blok G SU-FHG-G-001 Elektrik Odası G-GPLN1 1

Kampüs SU-FHG FH G Blok G SU-FHG-G-007 Elektrik Odası G-GPLN2 1

Kampüs SU-FHG FH G Blok L SU-FHG-L-005 Çamaşırhane G-LPLN2 1

Kampüs SU-FHG FH G Blok L SU-FHG-L-008 Elektrik Odası G-LPLN1 1

Kampüs SU-FHG FH G Blok L SU-FHG-L-008 Elektrik Odası G-MDP 2

Kampüs SU-FHG FH G Blok L SU-FHG-L-008 Elektrik Odası G-UDP 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu P SU-LC-P-001 LC-MCC2 3

Kampüs SU-LC Diller Okulu L SU-LC-L-003 LC-MCC1 3

Kampüs SU-LC Diller Okulu L Trafo Mahali LC-MDPA

Kampüs SU-LC Diller Okulu L Trafo Mahali LC-MDPB

Kampüs SU-LC Diller Okulu L Trafo Mahali LC-KOMP-A 400 kVAr 2

Kampüs SU-LC Diller Okulu L Trafo Mahali LC-KOMP-B 400 kVAr 2

Kampüs SU-LC Diller Okulu L SU-LC-L-002 Ups Odası LPUPS 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu L SU-LC-L-002 Ups Odası LUPSDL 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu L SU-LC-L-002 Ups Odası LUPSDP 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu L SU-LC-L-003A Asansör Mak. Odası EOP 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu L SU-LC-L-004 Trafo Mahali LLOL 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu L SU-LC-L-004 Trafo Mahali LLPN1 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu L SU-LC-L-004 Trafo Mahali LLPN2 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu L SU-LC-L-004 Trafo Mahali LLU1 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu L SU-LC-L-004 Trafo Mahali LPU1 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu G SU-LC-G-015 Elektrik Odası GLN1 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu G SU-LC-G-015 Elektrik Odası GLU1 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu G SU-LC-G-015 Elektrik Odası GPN1 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu G SU-LC-G-015 Elektrik Odası GPU1 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu G SU-LC-G-043 Elektrik Odası GLN2 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu G SU-LC-G-043 Elektrik Odası GLU2 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu G SU-LC-G-043 Elektrik Odası GPN2 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu G SU-LC-G-043 Elektrik Odası GPU2 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu 1 SU-LC-1-022 Elektrik Odası 1LN1 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu 1 SU-LC-1-022 Elektrik Odası 1LU1 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu 1 SU-LC-1-022 Elektrik Odası 1PN1 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu 1 SU-LC-1-022 Elektrik Odası 1PU1 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu 1 SU-LC-1-052 Elektrik Odası 1LN2 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu 1 SU-LC-1-052 Elektrik Odası 1LU2 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu 1 SU-LC-1-052 Elektrik Odası 1PN2 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu 1 SU-LC-1-052 Elektrik Odası 1PU2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-031 LI-MCC1 3

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi L Trafo Mahali LI-MDPA

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi L Trafo Mahali LI-MDPB

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi L Trafo Mahali LI-KOMP-A 400 kVAr 2

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi L Trafo Mahali LI-KOMP-B 400 kVAr 2

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi L SU-LI-L-001 Asansör Mak. Odası LI-EOP2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi L SU-LI-L-002 Trafo Mahali LI-LLOL 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi L SU-LI-L-002 Trafo Mahali LI-LLPN1 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-018 Elektrik Odası LI-GLN2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-018 Elektrik Odası LI-GLU2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-018 Elektrik Odası LI-GPN2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-018 Elektrik Odası LI-GPU2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-019 Asansör Mak. Odası LI-EOP1 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-025 BCR LI-GPU3 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-026 Elektrik Odası LI-GLN1 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-026 Elektrik Odası LI-GLU1 1
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Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-026 Elektrik Odası LI-GPN1 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-026 Elektrik Odası LI-GPU1 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-028 Ups Odası UDP 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-028 Ups Odası LI-MDBF 2

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-028 Ups Odası LI-EN-UDP-2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-028 Ups Odası GPUPS 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-028 Ups Odası LI-GUPSDL 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G SU-LI-G-028 Ups Odası LI-GUPSDP 6

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G IT IT Sistem Odası MTR-1 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G IT IT Sistem Odası MTR-2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G IT IT Sistem Odası EN-LI-PU1 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi G IT IT Sistem Odası EN-LI-PU2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 1 SU-LI-1-010 Elk Odası/SCR LI-1LN2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 1 SU-LI-1-010 Elk Odası/SCR LI-1LU2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 1 SU-LI-1-010 Elk Odası/SCR LI-1PN2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 1 SU-LI-1-010 Elk Odası/SCR LI-1PU2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 1 SU-LI-1-035 Elektrik Odası LI-1LN1 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 1 SU-LI-1-035 Elektrik Odası LI-1LU1 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 1 SU-LI-1-035 Elektrik Odası LI-1PN1 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 1 SU-LI-1-035 Elektrik Odası LI-1PU1 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 2 SU-LI-2-010 Elk Odası/SCR LI-2LN2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 2 SU-LI-2-010 Elk Odası/SCR LI-2LU2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 2 SU-LI-2-010 Elk Odası/SCR LI-2PN2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 2 SU-LI-2-010 Elk Odası/SCR LI-2PU2 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 2 SU-LI-2-038 Elektrik Odası LI-2LN1 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 2 SU-LI-2-038 Elektrik Odası LI-2LU1 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 2 SU-LI-2-038 Elektrik Odası LI-2PN1 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi 2 SU-LI-2-038 Elektrik Odası LI-2PU1 1

Kampüs SU-MG Main Gate G SU-ME-G-008 ME-MCC1 1

Kampüs SU-MG Main Gate G SU-ME-G-000 ME-MCC2 1

Kampüs SU-MG Main Gate G G001 Elektrik Odası GLPN2 1

Kampüs SU-MG Main Gate G G008 Elektrik Odası GUPS1 1

Kampüs SU-MG Main Gate G G028 Elk Odası/SCR GPLN1 1

Kampüs SU-MG Main Gate G G028 Elk Odası/SCR MDPLN1 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi L SU-PA-L-002 PA-MCC1 3

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi G SU-PA-G-023 PA-MCC2 2

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi G SU-PA-G-033 PA-MCC3 3

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi G G024 Direk Priz Panosu Sahne Arkası 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi G G034 Elektrik Odası GLN2 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi G G034 Elektrik Odası GLU2 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi G G034 Elektrik Odası GPN2 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi G G034 Elektrik Odası GPU2 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi G SU-PA-G-023A Elk Odası/SCR GLN1 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi G SU-PA-G-023A Elk Odası/SCR GLU1 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi G SU-PA-G-023A Elk Odası/SCR GPN1 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi G SU-PA-G-023A Elk Odası/SCR GPU1 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi B B005 Elektrik Odası Dim Sistemi Ana Pan. 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi B B005 Elektrik Odası LLN1 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi B B005 Elektrik Odası LLU1 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi B B005 Elektrik Odası LPN1 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi B B005 Elektrik Odası LPU1 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi B B005 Elektrik Odası LUPSDL 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi B B005 Elektrik Odası LUPSDP 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi B B005 Elektrik Odası MDP 3

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi B B005 Elektrik Odası PACOMP 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi 1 SU-PA-1-014 Elektrik Odası 1LN1 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi 1 SU-PA-1-014 Elektrik Odası 1LU1 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi 1 SU-PA-1-014 Elektrik Odası 1PN1 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi 1 SU-PA-1-014 Elektrik Odası 1PU1 1

Kampüs SU-PH Rektör Evi L L007 Elk Odası/SCR LLM1 1 YAPILMADI

Kampüs SU-PH Rektör Evi L L007 Elk Odası/SCR LLN1 1 YAPILMADI

Kampüs SU-PH Rektör Evi L L007 Elk Odası/SCR LLU1 1 YAPILMADI

Kampüs SU-PH Rektör Evi L L007 Elk Odası/SCR MDP 1 YAPILMADI

Kampüs SU-PH Rektör Evi G G009 Mutfak Yanı GLN1 1 YAPILMADI



LOKASYON BİNA KODU BİNA İSMİ KAT MAHAL NO AÇIKLAMA PANO ADI / KOD

İÇ TESİSAT KONTROL, 
TOPRAKLAMA 

ÖLÇÜMÜ 
(PANO GÖZ SAYISI)

TOPRAKLAMA 
ÖLÇÜMÜ

PERİYODİK MUAYENE LİSTESİ (ELEKTRİK)

Kampüs SU-PH Rektör Evi G G009 Mutfak Yanı GPM1 1 YAPILMADI

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L SU-SB-L-030 SB-MCC1 10

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L Trafo Mahali SB-MDPA

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L Trafo Mahali SB-MDPB

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L Trafo Mahali SB-KOMP-A 400 kVAr 2

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L Trafo Mahali SB-KOMP-B 400 kVAr 2

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L L026 BCR LPU3 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L SU-SB-L-004 Asansör Mak. Odası EOP1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L Asansör Mak. Odası EOP2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L Asansör Mak. Odası EOP3 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L SU-SB-L-019 Koridor LLN1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L SU-SB-L-019 Koridor LLU1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L SU-SB-L-018 Koridor LLU2.1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L SU-SB-L-019 Koridor LPN1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L SU-SB-L-019 Koridor LPU1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L SU-SB-L-031 Trafo Mahali LLU2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L SU-SB-L-031 Trafo Mahali LPN2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L Trafo Mahali LLPN1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L Trafo Mahali LLN2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L SU-SB-L-031 Trafo Mahali LPU2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L SU-SB-L-031 Trafo Mahali MDP-İlave 3

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L SU-SB-L-032 Ups Odası LPUPS 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L SU-SB-L-032 Ups Odası GUPSDL 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri L SU-SB-L-032 Ups Odası GUPSDP 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-099A Elektrik Odası GLN1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-099A Elektrik Odası GLU1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-099A Elektrik Odası GPN1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-099A Elektrik Odası GPU1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-017 Elektrik Odası GLN4 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-017 Elektrik Odası GLU4 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-017 Elektrik Odası GPN4 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-017 Elektrik Odası GPU4 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-066 Elektrik Odası GLN3 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-066 Elektrik Odası GLU3 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-066 Elektrik Odası GPN3 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-066 Elektrik Odası GPU3 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-095 Elektrik Odası GLN2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-095 Elektrik Odası GLU2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-095 Elektrik Odası GPN2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri G SU-SB-G-095 Elektrik Odası GPU2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-123A Elektrik Odası 1LN2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-123A Elektrik Odası 1LU2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-123A Elektrik Odası 1PN2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-123A Elektrik Odası 1PU2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-180A Elektrik Odası 1LN1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-180A Elektrik Odası 1LU1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-180A Elektrik Odası 1PN1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-180A Elektrik Odası 1PU1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-047 Elektrik Odası 1LN4 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-047 Elektrik Odası 1LU4 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-047 Elektrik Odası 1PN4 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-047 Elektrik Odası 1PU4 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-104 Elektrik Odası 1LN3 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-104 Elektrik Odası 1LU3 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-104 Elektrik Odası 1PN3 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 1 SU-SB-1-104 Elektrik Odası 1PU3 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-144 SB-MCC2 6

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-087 Elektrik Odası 2LN2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-087 Elektrik Odası 2LU2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-087 Elektrik Odası 2PN2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-087 Elektrik Odası 2PU2 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-127A Elektrik Odası 2LN1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-127A Elektrik Odası 2LU1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-127A Elektrik Odası 2PN1 1
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Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-127A Elektrik Odası 2PU1 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-040 Elk Odası/SCR 2LN4 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-040 Elk Odası/SCR 2LU4 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-040 Elk Odası/SCR 2PN4 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-040 Elk Odası/SCR 2PU4 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-089 Elk Odası/SCR 2LN3 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-089 Elk Odası/SCR 2LU3 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-089 Elk Odası/SCR 2PN3 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri 2 SU-SB-2-089 Elk Odası/SCR 2PU3 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi L SU-SC-L-005 SC-MCC1 9

Kampüs SU-SC Spor Merkezi L SU-SC-L-005 Trafo Mahali SB-KOMP-A 500 kVAr 2

Kampüs SU-SC Spor Merkezi L SU-SC-L-005 Trafo Mahali SB-KOMP-B 500 kVAr 2

Kampüs SU-SC Spor Merkezi L Trafo Mahali SC-MDPA

Kampüs SU-SC Spor Merkezi L Trafo Mahali SC-MDPB

Kampüs SU-SC Spor Merkezi L Trafo Mahali SDP1 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi L SU-SC-L-002 Ups Odası LUPSDL 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi L SU-SC-L-002 Ups Odası LUPSDP 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi L SU-SC-L-003 Trafo Mahali LLN1 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi L SU-SC-L-003 Trafo Mahali LLOL 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi L SU-SC-L-003 Trafo Mahali LLU1 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi L SU-SC-L-003 Trafo Mahali LPN1 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi L SU-SC-L-003 Trafo Mahali LPU1 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi G SU-SC-G-078 Elektrik Odası GLN2 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi G SU-SC-G-078 Elektrik Odası GLN3 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi G SU-SC-G-078 Elektrik Odası GLU2 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi G SU-SC-G-078 Elektrik Odası GLU3 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi G SU-SC-G-078 Elektrik Odası GPN2 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi G SU-SC-G-078 Elektrik Odası GPN3 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi G SU-SC-G-078 Elektrik Odası GPU2 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi G SU-SC-G-078 Elektrik Odası GPU3 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi G SU-SC-G-081 Elk Odası/SCR GLN1 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi G SU-SC-G-081 Elk Odası/SCR GLU1 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi G SU-SC-G-081 Elk Odası/SCR GPN1 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi G SU-SC-G-081 Elk Odası/SCR GPU1 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi G SU-SC-G-081 Elk Odası/SCR SC-GLN 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi G SU-SC-G-081 Elk Odası/SCR SC-GLU 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi 1 SU-SC-1-006 SC-MCC2 6

Kampüs SU-GL Göl L Trafo Mahali GL-MDPA 3

Kampüs SU-GL Göl L Trafo Mahali GL-KOMP-A 400 kVAr 1

Kampüs SU-GL Göl L SU-GL-L-005 GL-MCC1 3

Kampüs SU-TC Tenis Kortu G SU-TK-G-001 TK-MCC1 1

Kampüs SU-TC Tenis Kortu G G001 Mekanik Mahal MDP 1

Kampüs SU-TC Tenis Kortu G UpS Odası UDP 1

Kampüs SU-TC Tenis Kortu G G009 Koridor TGPLN 1

Kampüs SU-MS Machine Shop G Elektrik Odası MDP 2

Kampüs SU-MS Machine Shop G Elektrik Odası MDP-2 2

Kampüs SU-MS Machine Shop G Elektrik Odası MCC 2

Kampüs SU-MS Machine Shop G Elektrik Odası GPLN1 1

Kampüs SU-MS Machine Shop G Elektrik Odası UL-1 1

Kampüs SU-MS Machine Shop 1 Elektrik Odası UDP 1

Kampüs SU-B-KAPI B Kapı Güvenlik Mobosu G-MOBO 1

Kampüs SU-B-KAPI B Kapı Çit Panosu ÇİT PANOSU 1

Kampüs SU-ARITMA Arıtma Kontrol Odası MDP 1

Kampüs SU-ARITMA Arıtma Kontrol Odası 1PN1 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A L Trafo Mahali UC-MDPA

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A L Trafo Mahali UC-MDPB

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A L Trafo Mahali UC-İLAVE-MDP 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A L Trafo Mahali UC-KOMP-A 800 kVAr 3

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A L Trafo Mahali UC-KOMP-B 800 kVAr 3

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A L SU-UC-L-001 Ups Odası UPS-PL 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A L SU-UC-L-001 Ups Odası UPS-PL-UMDP 2

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A L SU-UC-L-001 Ups Odası LUPSDL 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A L SU-UC-L-001 Ups Odası LUPSDP 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A L LLU1
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Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A L LPU1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A L SU-UC-L-001 Asansör Mak. Odası EOP1 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A L SU-UC-L-002 Trafo Mahali LLPN1 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A L SU-UC-L-002 Trafo Mahali LPU2 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A G G047 Elektrik Odası GLU2 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A G G047 Elektrik Odası GPN2 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A G G047 Elektrik Odası GPU2 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A G G047 Elektrik Odası LLOL 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A G G047 Elektrik Odası Sayaç Panosu 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A G GO49 Elk Odası/SCR GLN1 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A G GO49 Elk Odası/SCR GLU1 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A G GO49 Elk Odası/SCR GPN1 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A G GO49 Elk Odası/SCR GPU1 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A G SU-UC-G-034 Asansör Mak. Odası EOP2 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A G SU-UC-G-034 Asansör Mak. Odası EOP3 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A G SU-UC-G-103 Elektrik Odası GLN4 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A G SU-UC-G-103 Elektrik Odası GLU4 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi A G SU-UC-G-103 Elektrik Odası GPN4 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B L SU-UC-L-003 UC-MCC1 3

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B G SU-UC-G-103 Elektrik Odası GPU3 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B G SU-UC-G-118 SCR GPN4 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B G SU-UC-G-122 Elektrik Odası GLN3 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B G SU-UC-G-122 Elektrik Odası GLU3 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B G SU-UC-G-122 Elektrik Odası GPN3 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B P SU-UC-P-003 UC-MCC2 4

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B P SU-UC-P-001 UC-MCC3 6

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 SU-UC-1-062 Elektrik Odası 1LN2 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 SU-UC-1-062 Elektrik Odası 1LU2 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 SU-UC-1-062 Elektrik Odası 1PN2 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 SU-UC-1-062 Elektrik Odası 1PN2.1 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 SU-UC-1-062 Elektrik Odası 1PU2 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 SU-UC-1-068 Elektrik Odası 1LN1 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 SU-UC-1-068 Elektrik Odası 1LU1 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 SU-UC-1-068 Elektrik Odası 1PN1 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 SU-UC-1-068 Elektrik Odası 1PU1 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 1103 Elektrik Odası 1LN3 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 1103 Elektrik Odası 1LU3 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 1103 Elektrik Odası 1PN3 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 SU-UC-1-097 Elektrik Odası 1LN4 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 SU-UC-1-097 Elektrik Odası 1LU4 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 SU-UC-1-097 Elektrik Odası 1PN5 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 SU-UC-1-097 Elektrik Odası 1PU3 1

Kampüs SU-UC Üniversite Merkezi B 1 SU-UC-1-097 Elektrik Odası Bar PanOsu 1

Kampüs SU-YO Yatırım Ofis G G000 Elk Odası/SCR SU-YO-MDP 1

Kampüs SU-YO Yatırım Ofis G G001 Elk Odası/SCR GUPS1 1

Kampüs SU-DC Kreş G G013 Elk Odası/SCR GLN1 1

Kampüs SU-DC Kreş G G013 Elk Odası/SCR GLPU1 1

Kampüs SU-DC Kreş G G013 Elk Odası/SCR GPN1 1

Kampüs SU-DC Kreş G G013 Elk Odası/SCR MCC1 2

Kampüs SU-DC Kreş G G013 Elk Odası/SCR MDP 1

Kampüs SU-KULE KULE G OT-EOP1 1

Kampüs SU-KULE KULE G OT-GLPN1 1

Kampüs SU-NC SUNUM L SU-NC-L-001 SUNUM BINASI MBC2 PANOSU PANO-NC-SBS2.1 2

Kampüs SU-NC SUNUM L SU-NC-L-001 SUNUM BINASI MBC2 PANOSU PANO-NC-SBS2.2 1

Kampüs SU-NC SUNUM L SU-NC-L-001 SUNUM BINASI MCC4 PANOSU NC-N4 3

Kampüs SU-NC SUNUM L SU-NC-L-001 SUNUM BINASI MCC6 PANOSU NC-N6 3

Kampüs SU-NC SUNUM L L04 Elektrik Odası NC-MDP-A-B 12

Kampüs SU-NC SUNUM L L04 Elektrik Odası NC-UDP 4

Kampüs SU-NC SUNUM L L04 Elektrik Odası NC-COMP-A 3

Kampüs SU-NC SUNUM L L04 Elektrik Odası NC-COMP-B 3

Kampüs SU-NC SUNUM 1 SU-NC-1-001 SUNUM BINASI MBC1 PANOSU PANO-NC-SBS1.3

Kampüs SU-NC SUNUM 1 SU-NC-1-001 SUNUM BINASI MBC1 PANOSU PANO-NC-SBS1.4

Kampüs SU-NC SUNUM 1 SU-NC-1-001 SUNUM BINASI MCC1 PANOSU NC-N1 6

Kampüs SU-NC SUNUM 1 SU-NC-1-001 SUNUM BINASI MCC2 PANOSU NC-N2 1
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Kampüs SU-NC SUNUM 1 SU-NC-1-001 SUNUM BINASI MCC3 PANOSU NC-N3 5

Kampüs SU-NC SUNUM 1 SU-NC-1-001 SUNUM BINASI MCC5 PANOSU NC-N5 1

Kampüs SU-SERA SERA G SERA SERA-ADP 1

Kampüs SU-H H BLOK H.ASN1.1 ASANSÖR KUVVET PANOSU 1

Kampüs SU-H H BLOK L H-BPN1.2 SIGINAK PANOSU 1

Kampüs SU-H H BLOK L GLPND 2

Kampüs SU-H H BLOK L H.BPLN1 BODRUM KAT AYD.PRİZ PANOSU 1

Kampüs SU-H H BLOK L MCC-H-01 H BLOK MCC-DCC PANOSU 1

Kampüs SU-H H BLOK L H-BUN1 H BLOK UPS PANOSU 1

Kampüs SU-SAM SANAT ATÖLYESİ 1 SA-1AS ASANSÖR PANOSU 1

Kampüs SU-SAM SANAT ATÖLYESİ G SA-GPLN ZEMİN KAT AYD.PRİZ 1

Kampüs SU-SAM SANAT ATÖLYESİ G SA-GPLN1 ZEMİN KAT AYD.PRİZ 1

Kampüs SU-SAM SANAT ATÖLYESİ G SA-GPLN2 ZEMİN KAT AYD.PRİZ 1

Kampüs SU-SAM SANAT ATÖLYESİ G SA-GPLN3 ZEMİN KAT AYD.PRİZ 1

Kampüs SU-SAM SANAT ATÖLYESİ G SA-MCC1 1

Kampüs SU-SAM SANAT ATÖLYESİ G SA-MDPN 1

Kampüs SU-CP Central Plant ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-CP Central Plant G TOPRAKLAMA Generatör Odası GENERATÖR-1 1

Kampüs SU-CP Central Plant G TOPRAKLAMA Generatör Odası GENERATÖR-2 1

Kampüs SU-CP Central Plant G TOPRAKLAMA Generatör Odası GENERATÖR-3 1

Kampüs SU-CP Central Plant G PARATONER Kojenerasyon Tesisi 1

Kampüs SU-NC SUNUM ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-EN MDBF ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-AS SSBF ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-LI Bilgi Merkezi ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-AD Rektörlük ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-LC Diller Okulu ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-SB Yönetim Bilimleri ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-UC-A Üniversite Merkezi A ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-UC-B Üniversite Merkezi B ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-D2 D2 ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-B8 B8 ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-SC Spor Merkezi ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-PA Gösteri Merkezi ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-TC Tenis Kortu ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-MS Machine Shop ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-HANGAR Göl Cafe G TOPRAKLAMA 1

Kampüs SU-PH Rektör Evi ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-FHA FH A Blok ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-FHB FH B Blok ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-FHC FH C Blok ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-FHD FH D Blok ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-FHE FH E Blok ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-FHF FH F Blok ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-FHG FH G Blok ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs SU-FHH FH H Blok ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Kampüs YAKIT TANKI ZEMİN PARATONER 1

Kampüs YAKIT TANKI ZEMİN TOPRAKLAMA 1

Karaköy MİNERVA HAN ÇATI Kat Panosu 3

Karaköy MİNERVA HAN 6.KAT Kat Panosu 2

Karaköy MİNERVA HAN 6.KAT Asansör Panosu 1

Karaköy MİNERVA HAN 6.KAT Kafeterya Panosu 1

Karaköy MİNERVA HAN 5.KAT Kat Panosu 3

Karaköy MİNERVA HAN 4.KAT Kat Panosu 4

Karaköy MİNERVA HAN 3.KAT Kat Panosu 3

Karaköy MİNERVA HAN 2.KAT Kat Panosu 2

Karaköy MİNERVA HAN 1.KAT Kat Panosu 4

Karaköy MİNERVA HAN 1.KAT Sistem Odası UPS 3

Karaköy MİNERVA HAN ZEMİN KAT Şaft Odası Kat Panosu 3

Karaköy MİNERVA HAN BODRUM KAT Şaft Odası Kat Panosu 1

Karaköy MİNERVA HAN BODRUM KAT Kazan Dairesi MCC 2

Karaköy MİNERVA HAN BODRUM KAT MDP 4

Karaköy MİNERVA HAN BODRUM KAT Generatör Odası Generatör 1

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS ZEMİN KAT Ana Pano Odası Ş/G Transfer Panosu 3



LOKASYON BİNA KODU BİNA İSMİ KAT MAHAL NO AÇIKLAMA PANO ADI / KOD

İÇ TESİSAT KONTROL, 
TOPRAKLAMA 

ÖLÇÜMÜ 
(PANO GÖZ SAYISI)

TOPRAKLAMA 
ÖLÇÜMÜ

PERİYODİK MUAYENE LİSTESİ (ELEKTRİK)

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS ZEMİN KAT Ana Pano Odası Kompanzasyon 2

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS ZEMİN KAT Yangın Pompa Odası Yangın Pompa-1 2

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS ZEMİN KAT Yangın Pompa Odası Yangın Pompa-2 2

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS ZEMİN KAT PD-EP 1

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS BODRUM KAT POMPA PANOSU 1

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS ZEMİN KAT Mutfak ZKM-EP 1

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS ZEMİN KAT Elektrik Odası ZK-UPS 1

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS ZEMİN KAT Elektrik Odası ZK-EP 2

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS ZEMİN KAT SBS 1 PANOSU 2K AYAKLI 2

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS ZEMİN KAT Mutfak ZK-MCC 1

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS ZEMİN KAT Elektrik Odası ADP PANO 3

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS ZEMİN KAT Elektrik Odası UADP PANO 1

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS ZEMİN KAT Elektrik Odası ASANSÖR PANOSU 1

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS 1.KAT Elektrik Odası 1K-UPS 1

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS 1.KAT Elektrik Odası 1K-EP 1

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS 2.KAT Elektrik Odası 2K-EP 2

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS 2.KAT Elektrik Odası 2K-UPS 1

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS 2.KAT Seminer Salonu ZK-KS 1

Altun.Dij.Kampu DİJİTAL KAMPÜS ÇATI FARADAY KAFESİ 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED Kompanzasyon Panosu EPK.20.76743 2

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.76704 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.76703 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.76702 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.76702 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.76700 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.76699 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.76698 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.76697 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.76696 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.76695 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.76694 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.76693 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.76692 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.767691 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.767691 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED AG Elektrik Panosu EPK.20.767687 1

Müze KÖŞK ÇATI PARATONER EPK.20.76721 1

Müze KÖŞK / YALI / THE SEED TOPRAKLAMA EPK.20.76711 3

Müze KÖŞK KAZAN DAİRESİ Generatör EPK.20.76705 1

Müze THE SEED DIŞ MEKAN Generatör EPK.20.76706 1

TOPLAM 991 37



LOKASYON BİNA KODU BİNA İSMİ KAT MAHAL NO AÇIKLAMA PANO ADI / KOD

İÇ TESİSAT 
KONTROL, 

TOPRAKLAMA 
ÖLÇÜMÜ 

(PANO GÖZ 
SAYISI)

TOPRAKLAMA 
ÖLÇÜMÜ

Kampüs SU-A1 A1 YURT G SU-A1-G-023 GLN1 1
Kampüs SU-A1 A1 YURT G SU-A1-G-023 GPN1 1
Kampüs SU-A1 A1 YURT G SU-A1-G-030 GPN2 1
Kampüs SU-A1 A1 YURT G SU-A1-G-039 MDP Panosu 1
Kampüs SU-A1 A1 YURT 1 SU-A1-1-026 1LN1 1
Kampüs SU-A1 A1 YURT 1 SU-A1-1-026 1PN1 1
Kampüs SU-A1 A1 YURT 2 SU-A1-2-029 2LN1 1
Kampüs SU-A1 A1 YURT 2 SU-A1-2-029 2PN1 1
Kampüs SU-A1 A1 YURT 3 SU-A1-3-030 3LN1 1
Kampüs SU-A1 A1 YURT 3 SU-A1-3-030 3PN1 1
Kampüs SU-A2 A2 YURT G SU-A2-G-018 GPN1 1
Kampüs SU-A2 A2 YURT G SU-A2-G-018 GLN1 1
Kampüs SU-A2 A2 YURT G SU-A2-G-043 MDP Panosu 1
Kampüs SU-A2 A2 YURT G SU-A2-G-039 GPN2 1
Kampüs SU-A2 A2 YURT 1 SU-A2-1-020 1PN1 1
Kampüs SU-A2 A2 YURT 1 SU-A2-1-020 1LN1 1
Kampüs SU-A2 A2 YURT 2 SU-A2-2-020 2PN1 1
Kampüs SU-A2 A2 YURT 2 SU-A2-2-020 2LN1 1
Kampüs SU-A2 A2 YURT 3 SU-A2-3-023 3PN1 1
Kampüs SU-A2 A2 YURT 3 SU-A2-3-023 3LN1 1
Kampüs SU-A3 A3 YURT G SU-A3-G-004 GPN2 1
Kampüs SU-A3 A3 YURT G SU-A3-G-005 MDP Panosu 1
Kampüs SU-A3 A3 YURT G SU-A3-G-013 GPN1 1
Kampüs SU-A3 A3 YURT G SU-A3-G-013 GLN1 1
Kampüs SU-A3 A3 YURT 1 SU-A3-1-020 1PN1 1
Kampüs SU-A3 A3 YURT 1 SU-A3-1-020 1LN1 1
Kampüs SU-A3 A3 YURT 2 SU-A3-2-020 2PN1 1
Kampüs SU-A3 A3 YURT 2 SU-A3-2-020 2LN1 1
Kampüs SU-A3 A3 YURT 3 SU-A3-3-022 3PN1 1
Kampüs SU-A3 A3 YURT 3 SU-A3-3-022 3LN1 1
Kampüs SU-A4 A4 YURT G SU-A4-G-006 GPN2 1
Kampüs SU-A4 A4 YURT G SU-A4-G-039 MDP Panosu 1
Kampüs SU-A4 A4 YURT G SU-A4-G-013 GPN1 1
Kampüs SU-A4 A4 YURT G SU-A4-G-013 GLN1 1
Kampüs SU-A4 A4 YURT 1 SU-A4-1-020 1PN1 1
Kampüs SU-A4 A4 YURT 1 SU-A4-1-020 1LN1 1
Kampüs SU-A4 A4 YURT 2 SU-A4-2-020 2PN1 1
Kampüs SU-A4 A4 YURT 2 SU-A4-2-020 2LN1 1
Kampüs SU-A4 A4 YURT 3 SU-A4-3-022 3PN1 1
Kampüs SU-A4 A4 YURT 3 SU-A4-3-022 3LN1 1
Kampüs SU-A5 A5 YURT G SU-A5-G-020 GPN1 1
Kampüs SU-A5 A5 YURT G SU-A5-G-020 GLN1 1
Kampüs SU-A5 A5 YURT G SU-A5-G-036 GPN2 1
Kampüs SU-A5 A5 YURT G SU-A5-G-040 MDP Panosu 1
Kampüs SU-A5 A5 YURT 1 SU-A5-1-026 1PN1 1
Kampüs SU-A5 A5 YURT 1 SU-A5-1-026 1LN1 1
Kampüs SU-A5 A5 YURT 2 SU-A5-2-029 2PN1 1
Kampüs SU-A5 A5 YURT 2 SU-A5-2-029 2LN1 1
Kampüs SU-A5 A5 YURT 3 SU-A5-3-030 3PN1 1
Kampüs SU-A5 A5 YURT 3 SU-A5-3-030 3LN1 1
Kampüs SU-A6 A6 YURT G SU-A6-G-023 GPN1 1
Kampüs SU-A6 A6 YURT G SU-A6-G-023 GLN1 1
Kampüs SU-A6 A6 YURT G SU-A6-G-030 GPN2 1
Kampüs SU-A6 A6 YURT G SU-A6-G-039 MDP Panosu 1
Kampüs SU-A6 A6 YURT 1 SU-A6-1-026 1PN1 1
Kampüs SU-A6 A6 YURT 1 SU-A6-1-026 1LN1 1
Kampüs SU-A6 A6 YURT 2 SU-A6-2-029 2PN1 1
Kampüs SU-A6 A6 YURT 2 SU-A6-2-029 2LN1 1
Kampüs SU-A6 A6 YURT 3 SU-A6-3-030 3PN1 1
Kampüs SU-A6 A6 YURT 3 SU-A6-3-030 3LN1 1
Kampüs SU-D1A D1.A YURT G SU-D1-G-005 GLPND1 1
Kampüs SU-D1A D1.A YURT G SU-D1-G-005 LLPN2 1
Kampüs SU-D1A D1.A YURT G SU-D1-G-005 GPN1 1
Kampüs SU-D1A D1.A YURT 1 SU-D1-G-005 1LN1 1
Kampüs SU-D1A D1.A YURT 1 SU-D1-G-005 1PN1 1
Kampüs SU-D1A D1.A YURT 2 SU-D1-2-008 2LN1 1
Kampüs SU-D1A D1.A YURT 2 SU-D1-2-008 2PN1 1
Kampüs SU-D1B D1.B YURT G SU-D1-G-037 GPN3 1
Kampüs SU-D1B D1.B YURT G SU-D1-G-037 GLN2 1
Kampüs SU-D1B D1.B YURT G SU-D1-G-037 GLPND2 1
Kampüs SU-D1B D1.B YURT 1 SU-D1-1-022 1PN1 1
Kampüs SU-D1B D1.B YURT 1 SU-D1-1-022 1LN1 1
Kampüs SU-D1B D1.B YURT 2 SU-D1-2-051 2PN2 1

PERİYODİK MUAYENE LİSTESİ (ELEKTRİK)



LOKASYON BİNA KODU BİNA İSMİ KAT MAHAL NO AÇIKLAMA PANO ADI / KOD
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Kampüs SU-D1B D1.B YURT 2 SU-D1-2-051 2LN2 1
Kampüs SU-B1 B1 YURT G SU-B1-G-046 MDP Panosu 1
Kampüs SU-B1 B1 YURT G SU-B1-G-040 GPN1 1
Kampüs SU-B1 B1 YURT G SU-B1-G-040 GLN1 1
Kampüs SU-B1 B1 YURT G SU-B1-G-032 GPN2 1
Kampüs SU-B1 B1 YURT 1 SU-B1-G-046 1LN1 1
Kampüs SU-B1 B1 YURT 1 SU-B1-G-046 1PN1 1
Kampüs SU-B1 B1 YURT 2 SU-B1-2-055 2LN1 1
Kampüs SU-B1 B1 YURT 2 SU-B1-2-055 2PN1 1
Kampüs SU-B1 B1 YURT 3 SU-B1-3-055 3LN1 1
Kampüs SU-B1 B1 YURT 3 SU-B1-3-055 3PN1 1
Kampüs SU-B2 B2 YURT G SU-B2-G-037 GLPND 1
Kampüs SU-B2 B2 YURT G SU-B2-G-037 GPN1 1
Kampüs SU-B2 B2 YURT G SU-B2-G-037 GLN1 1
Kampüs SU-B2 B2 YURT G SU-B2-G-034 GPN2 1
Kampüs SU-B2 B2 YURT 1 SU-B2-1-004 1PN1 1
Kampüs SU-B2 B2 YURT 1 SU-B2-1-004 1LN1 1
Kampüs SU-B2 B2 YURT 2 SU-B2-2-004 2LN1 1
Kampüs SU-B2 B2 YURT 2 SU-B2-2-004 2PN1 1
Kampüs SU-B2 B2 YURT 3 SU-B2-3-004 3LN1 1
Kampüs SU-B2 B2 YURT 3 SU-B2-3-004 3PN1 1
Kampüs SU-B3 B3 YURT G SU-B3-G-047 GPN1 1
Kampüs SU-B3 B3 YURT G SU-B3-G-047 GLPND 1
Kampüs SU-B3 B3 YURT G SU-B3-G-047 GLN1 1
Kampüs SU-B3 B3 YURT G SU-B3-G-062 GPN2 1
Kampüs SU-B3 B3 YURT 1 SU-B3-1-061 1PN1 1
Kampüs SU-B3 B3 YURT 1 SU-B3-1-061 1LN1 1
Kampüs SU-B3 B3 YURT 2 SU-B3-2-061 2PN1 1
Kampüs SU-B3 B3 YURT 2 SU-B3-2-061 2LN1 1
Kampüs SU-B4 B4 YURT G SU-B4-G-027 GLN1 1
Kampüs SU-B4 B4 YURT G SU-B4-G-027 GLPND 1
Kampüs SU-B4 B4 YURT G SU-B4-G-027 GPN1 1
Kampüs SU-B4 B4 YURT 1 SU-B4-1-061 1PN1 1
Kampüs SU-B4 B4 YURT 1 SU-B4-1-061 1LN1 1
Kampüs SU-B4 B4 YURT 2 SU-B4-2-061 2PN1 1
Kampüs SU-B4 B4 YURT 2 SU-B4-2-061 2LN1 1
Kampüs SU-B5 B5 YURT G SU-B5-G-008 GPN2 1
Kampüs SU-B5 B5 YURT G SU-B5-G-009 GLPND 1
Kampüs SU-B5 B5 YURT G SU-B5-G-009 GPN1 1
Kampüs SU-B5 B5 YURT G SU-B5-G-009 GLN1 1
Kampüs SU-B5 B5 YURT 1 SU-B5-1-038 1PN1 1
Kampüs SU-B5 B5 YURT 1 SU-B5-1-038 1LN1 1
Kampüs SU-B5 B5 YURT 2 SU-B5-2-054 2PN1 1
Kampüs SU-B5 B5 YURT 2 SU-B5-2-054 2LN1 1
Kampüs SU-B5 B5 YURT 3 SU-B5-3-054 3PN1 1
Kampüs SU-B5 B5 YURT 3 SU-B5-3-054 3LN1 1
Kampüs SU-B6 B6 YURT G SU-B6-G-046 MDP Panosu 1
Kampüs SU-B6 B6 YURT G SU-B6-G-040 GPN1 1
Kampüs SU-B6 B6 YURT G SU-B6-G-040 GLN1 1
Kampüs SU-B6 B6 YURT G SU-B6-G-045 GPN2 1
Kampüs SU-B6 B6 YURT 1 SU-B6-1-046 1LN1 1
Kampüs SU-B6 B6 YURT 1 SU-B6-1-046 1PN1 1
Kampüs SU-B6 B6 YURT 2 SU-B6-2-055 2LN1 1
Kampüs SU-B6 B6 YURT 2 SU-B6-2-055 2PN1 1
Kampüs SU-B6 B6 YURT 3 SU-B6-3-055 3LN1 1
Kampüs SU-B6 B6 YURT 3 SU-B6-3-055 3PN1 1
Kampüs SU-B7 B7 YURT G SU-B7-G-032 GPN2 1
Kampüs SU-B7 B7 YURT G SU-B7-G-046 MDP Panosu 1
Kampüs SU-B7 B7 YURT G SU-B7-G-040 GLN1 1
Kampüs SU-B7 B7 YURT G SU-B7-G-040 GPN1 1
Kampüs SU-B7 B7 YURT 1 SU-B7-1-046 1LN1 1
Kampüs SU-B7 B7 YURT 1 SU-B7-1-046 1PN1 1
Kampüs SU-B7 B7 YURT 2 SU-B7-2-055 2LN1 1
Kampüs SU-B7 B7 YURT 2 SU-B7-2-055 2PN1 1
Kampüs SU-B7 B7 YURT 3 SU-B7-3-055 3LN1 1
Kampüs SU-B7 B7 YURT 3 SU-B7-3-055 3PN1 1
Kampüs SU-B8 B8 YURT L SU-B8-L-003 LLN1 1
Kampüs SU-B8 B8 YURT L SU-B8-L-003 LPN1 1
Kampüs SU-B8 B8 YURT G SU-B8-G-032 GPN2 1
Kampüs SU-B8 B8 YURT G SU-B8-G-040 GPN1 1
Kampüs SU-B8 B8 YURT G SU-B8-G-040 GLN1 1
Kampüs SU-B8 B8 YURT 1 SU-B8-1-046 1PN1 1
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Kampüs SU-B8 B8 YURT 1 SU-B8-1-046 1LN1 1
Kampüs SU-B8 B8 YURT 2 SU-B8-2-055 2PN1 1
Kampüs SU-B8 B8 YURT 2 SU-B8-2-055 2LN1 1
Kampüs SU-B8 B8 YURT 3 SU-B8-3-055 3PN1 1
Kampüs SU-B8 B8 YURT 3 SU-B8-3-055 3LN1 1
Kampüs SU-B9 B9 YURT G SU-B9-G-032 GPN2 1
Kampüs SU-B9 B9 YURT G SU-B9-G-046 MDP 1
Kampüs SU-B9 B9 YURT G SU-B9-G-040 GLN1 1
Kampüs SU-B9 B9 YURT G SU-B9-G-040 GPN1 1
Kampüs SU-B9 B9 YURT 1 SU-B9-G-046 1LN1 1
Kampüs SU-B9 B9 YURT 1 SU-B9-G-046 1PN1 1
Kampüs SU-B9 B9 YURT 2 SU-B9-2-055 2LN1 1
Kampüs SU-B9 B9 YURT 2 SU-B9-2-055 2PN1 1
Kampüs SU-B9 B9 YURT 3 SU-B9-3-055 3LN1 1
Kampüs SU-B9 B9 YURT 3 SU-B9-3-055 3PN1 1
Kampüs SU-B10 B10 YURT G SU-B10-G-034 B10-GPN2 1
Kampüs SU-B10 B10 YURT G SU-B10-G-039 B10-MDP 1
Kampüs SU-B10 B10 YURT G SU-B10-G-039 B10-GPN1 1
Kampüs SU-B10 B10 YURT 1 SU-B10-1 B10 1LN1 1
Kampüs SU-B10 B10 YURT 1 SU-B10-1 B10 1PN1 1
Kampüs SU-B10 B10 YURT 1 SU-B10-1 B10 GLN1 1
Kampüs SU-B10 B10 YURT 2 SU-B10-2-029 B10-2PN1 1
Kampüs SU-B10 B10 YURT 2 SU-B10-2-029 B10-2LN1 1
Kampüs SU-B10 B10 YURT 3 SU-B10-3-029 B10-3PN1 1
Kampüs SU-B10 B10 YURT 3 SU-B10-3-029 B10-3LN1 1
Kampüs SU-B11 B11 YURT G SU-B11-G-014 B11-GPN2 1
Kampüs SU-B11 B11 YURT G SU-B11-G-046 B11-MDP 1
Kampüs SU-B11 B11 YURT G SU-B11-G-046 B11-GPN1 1
Kampüs SU-B11 B11 YURT G SU-B11-1 B11-GLN1 1
Kampüs SU-B11 B11 YURT 1 SU-B11-1 B11-1LN1 1
Kampüs SU-B11 B11 YURT 1 SU-B11-1 B11-1LPN1 1
Kampüs SU-B11 B11 YURT 2 SU-B11-2-029 B11-2PN1 1
Kampüs SU-B11 B11 YURT 2 SU-B11-2-029 B11-2LN1 1
Kampüs SU-B11 B11 YURT 3 SU-B11-3-029 B11-3PN1 1
Kampüs SU-B11 B11 YURT 3 SU-B11-3-029 B11-3LN1 1
Kampüs SU-B12 B12 YURT G SU-B12-G-006 GLPND 1
Kampüs SU-B12 B12 YURT G SU-B12-G-006 GPLN 1
Kampüs SU-B12 B12 YURT G SU-B12-G-008 GPN1-1 1
Kampüs SU-B12 B12 YURT 1 SU-B12-1-003 1 PLN 1
Kampüs SU-B12 B12 YURT 2 SU-B12-2-003 2 PLN 1
Kampüs SU-B12 B12 YURT 3 SU-B12-3-003 3 PLN 1
Kampüs SU-B13 B13 YURT L SU-B13-L MDP PANOSU 1
Kampüs SU-B13 B13 YURT L SU-B13-L MCC 1
Kampüs SU-B13 B13 YURT G SU-B13-G-006 GPLN1 1
Kampüs SU-B13 B13 YURT G GPN1-1 1
Kampüs SU-B13 B13 YURT G SU-B13-1-005 1 PLN1 1
Kampüs SU-B13 B13 YURT G SU-B13-2-005 2PLN1 1
Kampüs SU-B13 B13 YURT 1 SU-B13-3-005 3PLN1 1
Kampüs SU-B13 B13 YURT 1 SU-B13-3-005 ASN1-1 1
Kampüs SU-B13 B13 YURT 1 SU-B13-3-005 ASN1-2 1

195TOPLAM
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Gürültü Ortam Ölçümü 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
14

Gürültü Maruziyet Ölçümü 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
19

Toz Ortam Ölçümü 1 1 1
3

Toz Maruziyet Ölçümü 1 1 1
3

Titerişim Ölçümü (El-kol) - Maruziyet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14

Titerişim Ölçümü (Tüm vücut) - Maruziyet 1 1 1
3

Toksik Buhar ve Gaz Ölçümü - Maruziyet 1 8 1
10

Aydınlatma Ölçümü - Gündüz 3 1 1 3 2 1 1 2 1 1 30 3 5 5 3 3 5 10 10
90

Aydınlatma Ölçümü - Gece 3 1 1 3 2 1 1 2 1 1 30 3 5 5 3 5 10 10
87

Manyetik Alan Ölçümü 1 1 1
3

Kaynak Gazları Kişisel Maruziyet Ölçümü 1 1
2

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

KAMPÜS
DIŞ LOKASYONLAR

Toplam

İŞLETME MERKEZİ CP BİNASI SAO - SAHA ÇALIŞMALARI MDBF



Özel Öğrenci Barınma Yurdu Elektrik – Mekanik Tesisat Güvenliği Raporları

BİNA ADI  ALAN (m²) 

YURT BİNASI D1 2743

YURT BİNASI A1 2500

YURT BİNASI A2 2511

YURT BİNASI A3 2499

YURT BİNASI A4 2450

YURT BİNASI A5 2813

YURT BİNASI A6 2500

YURT BİNASI B1 3723

YURT BİNASI B2 2731

YURT BİNASI B3 2805

YURT BİNASI B4 2943

YURT BİNASI B5 1615

YURT BİNASI B6 3555

YURT BİNASI B7 3784

YURT BİNASI B8 3996

YURT BİNASI B9 3196

YURT BİNASI B10 3723

YURT BİNASI B11 3723

YURT BİNASI B12 2860

YURT BİNASI B13 1738

Trafo
Sıcak su boylerleri

Sıcak su boylerleri

Tüm yurt binaları,Sabancı Üniversitesi Tuzla kampüsü içinde yer almaktadır. Her yurt 
binası için formlar ayrı ayrı doldurulacak, ıslak imzalı ve elektronik ortamda üniversiteye 
teslim edilecektir.

Yurtlarla ilgili alanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Yurt binalarında doğalgaz kullanımı, kazan dairesi, su deposu/hidroforu ve yangın 
deposu/hidroforu bulunmamaktadır. Tüm servisler, kampüs genelinde merkezi olarak 
dağıtılmaktadır. Binalar yangına karşı sprinkler sistemi, yangın dolapları ve tüpler ile 
korunmaktadır.

Sadece B8 yurt binasında trafo mahali ve B8-B13 binalarında sıcak su boylerleri 
bulunmaktadır.

Bulunan Teknik Sistemler



Toplam alan (m²)
Taşınabilir yangın 
tüpü sayısı

Yangın dolabı 
sayısı

Hidrant sayısı 
(varsa)

Sprink sistem ile korunulan 
zon sayısı / alan (m²)

Gazlı sistem ile 
korunulan zon sayısı / 
alan (m²)

Yangın pompalarına ait kapasite bilgileri

SABANCI ÜNİVERSİTESİ, Tuzla Kampüs 184,000                                               1000 420 54 40 / 157.000 m² 1 / 168 m²
Dizel Pompa : 1500 GPM, 140 PSI
Elektrikli Pompa : 1500 GPM, 140 PSI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ, Karaköy 2,357                                                   46 15 1 / 206 m² Elektrikli Pompa : 114 m3/h, 80 mSS

SABANCI ÜNİVERSİTESİ, Altunizade 2,500                                                   7 7 1 / 2.500 m²
Elektrikli Pompa 1 : 1514 LPM, 777.1 kPa
Elektrikli Pompa 2 : 1514 LPM, 777.1 kPa

SABANCI MÜZESİ 6,500                                                   75 32 7 4 / 6.385 m² 2 / 450 m²
Dizel Pompa : 500 GPM, 135 PSI
Elektrikli Pompa : 118 m3/h, 13,5 bar

YANGIN SİSTEMİ 


